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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), 

Казанский филиал; 

- ИНН 7707082071; 

- ОГРН 1027700133911; 

- КПП 165502001; 

- адрес: Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 

д. 22; 

- адрес электронной почты: info.kzn@gge.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству, реконструкции и реставрации»; ИНН 7705443646, 

ОГРН 1027739745274, КПП 770701001; место нахождения и адрес: 125009, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 4/3, стр. 1; адрес 

электронной почты: dir_mk_rf@mail.ru. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление Федеральное государственное казенное учреждение 

«Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (далее – ФГКУ 

«ДСРиР») от 09.04.2020 № 2020/03/30-050 о проведении государственной 

экспертизы проектной документации, включая сметную документацию, и 

результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова». 

Договор возмездного оказания услуг о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

включая проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости, от 22.04.2020 № 0086Д-20/КГЭ-22972/04/БС/ЭД между ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и ФГКУ «ДСРиР». 

Письмо ФГКУ «ДСРиР» от 29.05.2020 № У-2890-20 о продлении срока 

проведения государственной экспертизы на 14 календарных дней. 

Письмо ФГКУ «ДСРиР» от 17.06.2020 № У-3266-20 о продлении срока 

проведения государственной экспертизы на 20 рабочих дней. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации по объекту законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

mailto:info.kzn@gge.ru
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

1. Заявление о проведении государственной экспертизы, сведения о 

котором приведены в подразделе 1.3 настоящего заключения. 

2. Проектная документация, состав которой приведен в 

подразделе 4.2.1 настоящего заключения. 

3. Задание на проектирование, сведения о котором приведены в 

подразделе 2.7 настоящего заключения. 

4. Результаты инженерных изысканий, состав которых приведен в 

подразделе 4.1.1 настоящего заключения. 

5. Задания на выполнение инженерных изысканий, сведения о которых 

приведены в подразделе 3.5 настоящего заключения. 

6. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

13.03.2020 № 643/08 АК – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования» (СРО-

П-021-28082009), выданная Федеральному государственному унитарному 

предприятию «Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские» ИНН 7709094629. 

7. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

25.03.2020 № 133-20200325 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов 

«СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (СРО-П-122-25012010), выданная 

Индивидуальному предпринимателю Нагавицыну Антону Андреевичу 

ОГРНИП 316774600488550. 

8. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

02.03.2020 № 0008835 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

проектировщиков «Содействие организациям проектной отрасли» (СРО-П-

166-30062011), выданная Обществу с ограниченной ответственностью 

«Институт специального проектирования» ИНН 7703750049. 

9. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

12.03.2020 № 15 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (СРО-П-174-

01102012), выданная Обществу с ограниченной ответственностью «Лайв 

Саунд» ИНН 7724947871. 

10. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

30.03.2020 № 176 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (СРО-П-163-

20122010), выданная Обществу с ограниченной ответственностью «АРИС» 

ИНН 7725298281. 

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

26.03.2020 № 0009132 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (СРО-П-

166-30062011), выданная Индивидуальному предпринимателю Набиеву 

Хикмету Амлет Оглы ОГРНИП 319774600420080. 

12. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 
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02.03.2020 № ВР-028/2020 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Академический Проектный Центр» (СРО-П-119-18012010), выданная 

Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ» ИНН 7721816366. 

13. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

06.03.2020 № 76/02 – Саморегулируемая организация Союз «Объединение 

градостроительного проектирования» (СРО-П-208-14032019), выданная 

Обществу с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ 

«КВАРК» ИНН 5050140740. 

14. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

12.03.2020 № 286/01 ХО – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (СРО-И-034-01102012), 

выданная Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 

ИНН 7709094629. 

15. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

27.03.2020 № 2347/2020 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве» (СРО-И-001-28042009), выданная 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ресгео»; ИНН 7724775742. 

16. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

16.07.2020 № 588 – Саморегулируемая организация Ассоциация 

«КубаньСтройИзыскания» (СРО-И-006-09112009), выданная Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДагестанКадастрСъемка»; 

ИНН 0562066296. 

17. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

26.06.2020 № 2207 – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009), выданная 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВПИ» ИНН 7713470467. 

18. Акт приема-передачи проектно-сметной документации и 

результатов инженерных изыскания по объекту: «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова» от 01.04.2020. 

19. Протокол совещания Минстроя России по текущим вопросам, в 

части проведения государственной экспертизы проектной документации, под 

председательством заместителя председателя президиума (штаба) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 

Федерации – первого заместителя Министра И.Э. Файзуллина от 28.07.2020 

№ 538-ПРМ-ИФ о продлении срока проведения государственной экспертизы 

до 18.09.2020. 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения экспертизы 

Государственная экспертиза в отношении проектной документации и 
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результатов инженерных изысканий проведена впервые. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Строительство 

Центра культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального 

строительства: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Наименование показателя Значение показателя 

Этажность 1 

Площадь участка (квадратный метр) 4000 

Площадь застройки (квадратный метр) 1828 

Общая площадь (квадратный метр) 1570 

в т.ч. наземная часть (квадратный метр) 1570 

в т.ч. подземная часть (квадратный метр) 0 

Строительный объем (кубический метр) 14420 

в т.ч. наземная часть (кубический метр) 14420 

в т.ч. подземная часть (кубический метр) 0 

Высота здания (метр) 11,87 

Технико-экономические показатели приняты в соответствии с 

заявлением (с учетом письма Федерального государственного унитарного 

предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 

от 17.06.2020 № 17-06-э/1). 
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Уровень ответственности проектируемого объекта капитального 

строительства, согласно заданию на проектирование, – нормальный. 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Проектная документация не предусматривает строительство сложного 

объекта. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

Сметная стоимость строительства по объекту капитального 

строительства составляет 212 438,67 тыс. руб. (в ценах I квартала 2020 года), 

в том числе 150 978,78 тыс. руб. (71,07%) – средства федерального бюджета, 

61 459,89 тыс. руб. (28,93%) – средства бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 10.09.2020 

№ 11437-01.1-64-СО. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатические характеристики района строительства: 

- климатический район – II, климатический подрайон – IIВ; 

- район по давлению ветра – IV; 

- район по воздействию снеговой нагрузки – II; 

- интенсивность сейсмических воздействий – девять баллов. Категория 

грунтов по сейсмическим свойствам – II; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – III 

(сложная). 

В настоящее время опасные инженерно-геологические и техногенные 

процессы не выявлены. 

Согласно прил. Е CП 116.13330.2012, по совокупности факторов, 

указанных в п. 8.3.1 CП 116.13330.2012 по категории устойчивости к карсту 

объект расположен на территории VI категории устойчивости и 

строительство сооружений следует вести без применения противокарстовых 

мероприятий. 

В соответствии с прил. И СП 11-105-97 (часть II) территория 

изысканий по условиям развития процесса подтопления классифицирована 

как III-А-1 – неподтопляемая в силу геологических, гидрогеологических, 

топографические и других естественных причин, подтопление отсутствует и 

не прогнозируется в будущем. 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория 

изысканий относится к IV району по толщине стенки гололеда. 
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2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские» (далее – ФГУПЦНРПМ); ИНН 7709094629, 

ОГРН 1027739253112, КПП 770901001; место нахождения и адрес: 109544, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Школьная, д. 24; адрес электронной 

почты: info@cnrpm.ru. 

Индивидуальный предприниматель Нагавицын Антон Андреевич; 

ИНН 772505409699, ОГРНИП 316774600488550; СНИЛС 072-994-77927; 

место нахождения и адрес: 115470, Российская Федерация, г. Москва, 

Нагатинская набережная, д. 40А, кв. 2; адрес электронной почты: 

antonarch@gmail.com. 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт специального 

проектирования»; ИНН 7703750049, ОГРН 1117746640461, КПП 770301001; 

место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17-18; адрес: 125080, Российская Федерация, 

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1; адрес электронной почты: 

info@inspecpro.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лайв Саунд»; 

ИНН 7724947871, ОГРН 5147746452079, КПП 772401001; место нахождения 

и адрес: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, 

стр. 1, комната 3-8; адрес электронной почты: secretary@livesound.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «АРИС»; 

ИНН 7725298281, ОГРН 5157746117282, КПП 772801001; место нахождения 

и адрес: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 

3, помещение 160В; адрес электронной почты: katerina.pogodina@arispro.ru. 

Индивидуальный предприниматель Набиев Хикмет Амлет Оглы; 

ИНН 774344026304, ОГРНИП 319774600420080; СНИЛС 177-575-05815; 

место нахождения и адрес: 117405, Российская Федерация, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 154, корп. 3, кв. 119; адрес электронной почты: 

nabmi@yandex.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ»; 

ИНН 7721816366, ОГРН 5137746190071, КПП 772101001; место нахождения: 

109202, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фрезерная 1-я, д. 2/1, корп. 2, 

этаж 1, офис 110, адрес: 109202, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Фрезерная 1-я, д. 2/1, корп. 2, этаж 3, офис 304; адрес электронной почты: 

info@inter-all.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНАЯ 

КОМПАНИЯ «КВАРК»; ИНН 5050140740, ОГРН 1195050001145, 

КПП 771701001; место нахождения и адрес: 129164, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, офис 320; адрес электронной почты: 

info@pk-kvark.ru. 
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

Использование экономически эффективной проектной документации 

повторного использования при подготовке проектной документации не 

предусмотрено. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование по объекту: «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова», утвержденное руководителем ФГКУ «ДСРиР» 

20.02.2019. 

Задание на проектирование изменение № 1 по объекту: «Строительство 

Центра культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова», утвержденное руководителем ФГКУ 

«ДСРиР» 18.05.2020. 

Изменение № 2 Задание на проектирование по объекту: 

«Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова», утвержденное 

руководителем ФГКУ «ДСРиР» 03.07.2020. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU07301000-5624 

выдан 02.06.2020 МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 

Местной администрации городского округа Нальчик». 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

МУП «КАББАЛККОММУНЭНЕРГО», согласно техническим условия от 

26.02.2020 № 0002и. 

2. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения № 18А от 21.02.2020 выданы МУП «Водоканал» г. Нальчик. 

3. Технические условия №1406-2 от 03.06.2020 на разработку проекта 

подключения к тепловым сетям, выданные МУП г. Нальчика «Нальчикская 

теплоснабжающая компания». 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства 

Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0101027:778. 
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик – Федеральное государственное казенное учреждение 

«Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»; 

ИНН 7705443646, ОГРН 1027739745274, КПП 770701001; место нахождения 

и адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 

д. 4/3, стр. 1; адрес электронной почты: dir_mk_rf@mail.ru. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий 

 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 29.05.2020. 

 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания  

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 28.05.2020. 

 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации – 10.06.2020. 

 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 10.07.2020. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечивающем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик – Федеральное государственное казенное учреждение 

«Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»; 

ИНН 7705443646, ОГРН 1027739745274, КПП 770701001; место нахождения 

и адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 

д. 4/3, стр. 1; адрес электронной почты: dir_mk_rf@mail.ru. 
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3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Генеральная проектная организация: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские»; ИНН 7709094629, ОГРН 1027739253112, КПП 770901001; 

место нахождения и адрес: 109544, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Школьная, д. 24; адрес электронной почты: info@cnrpm.ru. 

 

3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДагестанКадастрСъемка»; ИНН 0562066296, ОГРН 1070562000343, 

КПП 057201001: место нахождения и адрес: 367026, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, д. 15, корп. А, офис 1-

4; адрес электронной почты: dagkadastr@mail.ru. 

 

3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресгео»; 

ИНН 7724775742, ОГРН 1117746044921, КПП 770401001; место нахождения 

и адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва, Лужнеская набережная, 

д. 10А, стр. 10, этаж 2, пом. I, комната 1; адрес электронной почты: 

resgeo@bk.ru. 

 

3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ВПИ»; ИНН 7713470467, 

ОГРН 1197746560989; КПП 771301001; место нахождения и адрес: 127411, 

Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9, БЦ 

«Гефест». 

 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ВПИ»; ИНН 7713470467, 

ОГРН 1197746560989; КПП 771301001; место нахождения и адрес: 127411, 

Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9, БЦ 

«Гефест». 

 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 

3.5.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий по объекту «Строительство Центра культурного развития по 

адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Ашурова», выданное ФГУП ЦНРПМ 08.10.2019. 

Дополнение № 1 к техническому заданию на выполнение инженерно-

геодезических изысканий по объекту «Строительство Центра культурного 
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развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Ашурова», выданное ФГУП ЦНРПМ 14.05.2020. 

 

3.5.2. Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для нового строительства, выданное ФГУП ЦНРПМ 08.10.2019. 

Дополнение № 1 к техническому заданию на производство инженерно-

геологических изысканий для нового строительства, выданное ФГУП ЦНРПМ 

23.03.2020. 

Дополнение № 2 к техническому заданию на производство инженерно-

геологических изысканий для нового строительства, выданное ФГУП ЦНРПМ 

18.05.2020. 

 

3.5.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Техническое задание на инженерно-гидрометеорологические 

изыскания по объекту: «Строительство Центра культурного развития по 

адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Ашурова», выданное ФГУП ЦНРПМ 05.06.2020. 

 

3.5.4. Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на инженерно-экологические изыскания и 

инженерно-геофизические работы по объекту: «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова», выданное ООО «ВПИ» 10.10.2019. 

Дополнение № 1 к техническому заданию на производство инженерно-

экологических изысканий для нового строительства, выданное ФГУП 

ЦНРПМ 23.03.2020. 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

3.6.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Программа на инженерно-геодезические изыскания на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова», выданная ООО «ДагестанКадастрСъемка» 

17.10.2019. 

 

3.6.2. Инженерно-геологические изыскания 

Программа производства инженерно-геологических изысканий по 

объекту: «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова», выданная 

ООО «Ресгео» 15.10.2019. 

 

3.6.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: 
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«Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова», выданная ООО «ВПИ» 

15.05.2020. 

 

3.6.4. Инженерно-экологические изыскания 

Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий по 

объекту: «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова», выданная 

ООО «Ресгео», 2019 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

4.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1.2.3 ООО «ДагестанКадастрСъемка» 

19000297/834.6-ИГДИ 
Раздел 1. Пояснительная 

записка. 

Часть 2. Инженерные 

изыскания и обследования. 

Том 3. Инженерно-

геодезические изыскания на 

площадке строительства.  

Изм.1 

4.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

1.2.1 ООО «Ресгео» 

19000297/834.6-ИГИ 
Раздел 1. Пояснительная 

записка. 

Часть 2. Инженерные 

изыскания и обследования. 

Том 1. Инженерно-

геологические изыскания на 

площадке строительства. 

Изм.1 

4.1.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1.2.4 ООО «ВПИ» 

19000297/834.6-ИГМИ 
Раздел 1. Пояснительная 

записка. 

Часть 2. Инженерные 

изыскания и обследования. 

Том 4. Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания на площадке 

строительства. 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

4.1.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

1.2.2 ООО «ВПИ» 

19000297/834.6-ИЭИ 
Раздел 1. Пояснительная 

записка. 

Часть 2. Инженерные 

изыскания и обследования. 

Том 2. Инженерно-

экологические изыскания на 

площадке строительства. 

Изм.3 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1. Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий 

Система координат – МСК-07. Система высот Балтийская. 

Выполненные виды и объёмы работ: 
№ Виды работ Ед. изм. Объем 

1 Рекогносцировочное обследование га 1,0 

2 Обследование пунктов ГГС пункт 5 

3 Горизонтальная и высотная съемка М 1:500  застроенной 

территории, категория сложи. 2, сечение рельефа 0,25 м 

га 1,0 

4 Количество заложенных пикетов (реперов) репер 2 

Координаты и высоты исходных пунктов были получены в архитектуре 

г. Нальчик. 

Исходные точки съемочного обоснования определены с 

использованием комплекта геодезических спутниковых двухчастотных, 

двухсистемных приемников GPS Triumph-2, серия 00482, 00224, в 

статическом режиме. 

На участке работ были определены координаты и высоты 2х точек 

съёмочного обоснования в местной системе координат и Балтийской системе 

высот. Точки обоснования были закреплены на местности металлическими 

кольями, абрис на них был составлен и приложен к отчету в приложении. В 

качестве исходных пунктов ГГС, были приняты пункты триангуляции 

Каменка, Пятигорская, Герменчик, Старый Черек, Машгурей. 

Горизонтальная и высотная съемка масштаба 1:500, выполнена также с 

использованием комплекта геодезических спутниковых двухчастотных, 

двухсистемных приемников GPS Triumph-2, серия 00482, 00224, с точек 

планово-высотного обоснования в РТК режиме «Стой и иди». 

Уравнивание планово-высотного обоснования и съемки выполнялись 

также в программе «Credo». 

Местоположение подземных коммуникаций выполнено по внешним 

признакам, показаниям владельцев и с помощью трубокабелеискателя Ridgid 

Seek Tech SR- 20 № 213-04178. 
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Надземные коммуникации сняты при помощи приемников GPS 

Triumph-2, серия 00482, 00224, с точек планово-высотного обоснования. 

 

4.1.2.2. Методы выполнения инженерно-геологических изысканий 

Техническим заданием и программой на производство инженерно-

геологических изысканий предусматривается проведение работ в 

соответствии с требованиями следующих национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), включенных в перечни, 

указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и ГОСТ 21.301-

2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям».  

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

геологических изысканий определены программой на производство 

инженерно-геологических изысканий, согласованной заместителем 

руководителя по новому строительству ФГУП «ДСРиР», директором 

ФГУП ЦНРПМ и утвержденной генеральным директором ООО «Ресгео» 

15.10.2019.  

Проведение изыскательских, исследовательских и аналитических работ 

регламентировалось требованиями нормативно-инструктивных и 

методических документов на все виды соответствующих работ. 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись ООО «Ресгео». 

Изыскания проведены в период с 01.11.2019 по 29.05.2020.  

В ходе инженерно-геологических изысканий заявлены следующие 

объемы работ: 
№ Виды работ Ед. изм. Объем 

 Полевые работы   

1 
Механическое колонковое бурение  скважин 

диаметром 127 мм  
п.м. 286,0 

2 Штамповые испытания опыт 8 

3 Статическое зондирование точка 6 

4 Отбор образцов грунта ненарушенной структуры проба 50 

5 Отбор образцов грунта нарушенной структуры проба 12 

6 Плановая и высотная привязка выработок точек 19 

 Лабораторные работы   

7 
Определение физических свойств глинистых 

грунтов 
опред. 49 

 
Определение физических свойств песчаных 

грунтов 
опред. 11 

8 
Определение физических свойств 

крупнообломочных грунтов 
опред. 26 
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9 
Определение прочностных характеристик 

методом одноплоскостного среза 

опред. 
30 

 
Определение деформационных характеристик 

методом компрессионного сжатия 

опред 
18 

10 
Определение деформационных характеристик 

методом трехосного сжатия 

опред. 
12 

11 Коррозионная агрессивность грунтов опред. 12 

12 Стандартный химический анализ воды опред. 3 

 Камеральная обработка   

13 - составление программы работ программа 1 

14 - составление отчета отчет 1 

Бурение скважин осуществлялось механизированным колонковым 

способом установкой ПБУ-2 на шасси «КАМаз», с использованием в 

качестве бурового наконечника колонковой трубы диаметром до 127 мм. 

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение монолитов грунтов и 

проб воды выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014, ГОСТ Р 51592-

2000(2008). 

Полевые испытания вертикальной статической нагрузкой выполнены  

винтовым штампом, площадью 600 см
2
, в соответствии с требованиями 

ГОСТ 20276-2012, ГОСТ 30672-2012. 

Статическое зондирование выполнены установкой ПИКА-17, тип зонда 

– II, внутри здания выполнены переносной установкой, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19912-2012. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой 

лаборатории ООО «ИГИТ» согласно требованиям ГОСТ 12248-2010, 

ГОСТ 5180-2014, ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 12536-2014. Физические свойства 

грунтов изучались, согласно ГОСТ 5180-2015.  

Камеральная обработка данных выполнена в соответствии 

СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 (часть 1, 2, 3), СП 22.13330.2016, 

классификация грунтов дана согласно ГОСТ 25100-2011, выделение 

инженерно-геологических элементов произведено в соответствии с 

ГОСТ 20522-2012. 

 
4.1.2.3. Методы выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 

Техническим заданием и программой производства инженерно-

гидрометеорологических изысканий предусматривается проведение работ в 

соответствии с требованиями следующих национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), включенных в перечни, 

указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и ГОСТ 21.301-

2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 
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требования к оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям».  

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

гидрометеорологических изысканий определены Программой производства 

инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержденной генеральным 

директором ООО «ВПИ» 15.05.2020 и согласованной первым заместителем 

директора ФГУП «ЦНРЦМ» 15.05.2020. 

Проведение изыскательских, исследовательских и аналитических работ 

регламентировалось требованиями нормативно-инструктивных и 

методических документов на все виды соответствующих работ. 

В ходе инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведенных в 

июне 2020 года, заявлены следующие объемы полевых работ: 

- сбор и анализ имеющейся гидрометеорологической информации, 

- рекогносцировочное обследование,  

- составление технического отчета. 

 

4.1.2.4. Методы выполнения инженерно-экологических изысканий 

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

экологических изысканий определены Программой инженерно-

экологических изысканий. Проведение изыскательских, исследовательских и 

аналитических работ регламентировалось требованиями нормативно-

инструктивных и методических документов на все виды соответствующих 

работ. 

Техническим заданием и программой производства инженерно-

экологических изысканий предусматривается проведение работ в 

соответствии с требованиями следующих национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), включенных в перечни, 

указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие 

виды и объемы работ: 

Рекогносцировочное обследование территории – 0,4 точек; 

Отбор проб для анализа: 

- почво-грунта на химический анализ (0,0-0,2 м) – 1 проба; 

- грунт на химический анализ из геологических скважин – 3 пробы; 

- отбор проб грунта на содержание природных и техногенных 

радионуклидов, Аэфф – 1 проба; 

- почво-грунт на микробиологический анализ – – 1 проба; 

- почво-грунт на паразитологический анализ  – 1 проба; 

- почво-грунт на агрохимический анализ – 2 пробы; 

Измерение потока радона на участке – 10 точек; 

Радиационное обследование участка – 0,4 га; 

Лабораторные исследования; 

Камеральная обработка материалов и составление технического отчета. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю 

письмами Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

12.05.2020 № 00916-20/КГЭ-22972/04, от 08.06.2020 № 01146-20/КГЭ-

22972/kge, от 25.06.2020 № 01276-20/КГЭ-22972/kge направлялись замечания 

по результатам экспертной оценки в отношении представленных результатов 

инженерных изысканий с предложением об оперативном внесении 

изменений в результаты инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий с внесенными в оперативном 

порядке изменениями представлены заявителем письмами ФГУП ЦНРПМ 

от 25.05.2020 № 25-05-э, от 05.06.2020 № 05-06-э, от 15.07.2020 № 15-07-э, от 

19.08.2020 № 19-08-э, от 02.09.2020 № 02-09-э. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 

внесены следующие изменения в результаты инженерных изысканий: 

 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Том 1.2.3 (19000297/834.6-ИГДИ). Представлены откорректирован-

ные сведения о месторасположении объекта капитального строительства. 

2. Том 1.2.3 (19000297/834.6-ИГДИ). Текстовая часть дополнена 

сведениями о плотности пунктов опорной геодезической сети. 

3. Том 1.2.3 (19000297/834.6-ИГДИ). Представлены сведения об 

удаленности исходных пунктов ГГС от площадки изысканий. 

4. Том 1.2.3 (19000297/834.6-ИГДИ). В составе графических 

приложений представлена картограмма изученности. 

5. Том 1.2.3 (19000297/834.6-ИГДИ). В схеме ПВО указан масштаб и 

контуры границ территории изысканий. 

6. Том 1.2.3 (19000297/834.6-ИГДИ). На топографическом плане 

указано расположение закрепленных пунктов. 

 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Техническое задание приведено в 

соответствие требованиями п. 4.13 СП 47.13330.2016. 

2. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Программа производства работ 

приведена в соответствие требованиям п.4.15 СП 47.13330.2012. 

3. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). В разделе «Введение» 

представлены данные о сроках выполнения работ в соответствии с 

требованиями п. 6.7.1 СП 47.13330.2012. 

4. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Технический отчет приведен в 

соответствие требованиям пп. 5.6, 6.7.1 СП 47.13330.2012. 

5. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Раздел «Гидрогеологические 

условия» дополнен  в соответствии с требованиями п. 6.7.1 СП 

47.13330.2016. 

6. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Представлена характеристика 
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подтопленности участка в соответствии с требованиями прил. И СП 11-105-

97 (часть II), п. 6.7.1 СП 47.13330.2012. 

7. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Раздел «Свойства грунтов» 

дополнен в соответствии с требованиями п. 6.7.1 СП 47.13330.2012, п. 4.41 

СП 47.13330.2016, п. 5.3.18 СП 22.13330.2011. 

8. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Раздел «Заключение» дополнен в 

соответствии с требованиями п. 6.7.1 СП 47.13330.2012, п. 4.41 

СП 47.13330.2016, пп. 5.1.7, 5.3.2, 5.3.16 СП 22.13330.2011. 

9. Том 1.2.1 (19000297/834.6-ИГИ). Графические приложения к отчету 

приведены в соответствие требованиям п. 6.7.1 СП 47.13330.2012, п. 4.41 

СП 47.13330.2016. 

 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Представлен Технический отчет о выполненных инженерно-

гидрометеорологических изысканиях (19000297/834.6-ИГМИ). 

 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Откорректированы техническое 

задание и программа выполнения инженерно-экологических изысканий. 

2. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Откорректированы сведения о 

категории земель участка изысканий, дополнительных отводах, о 

проектируемых объектах. 

3. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Откорректированные материалы 

оценки загрязненности почв, грунтов. 

4. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Откорректированные сведения о 

почвенном покрове, плодородных свойствах почв. 

5. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Откорректированные сведения о 

растительном и животном мире. 

6. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Представлено письмо 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-

Балкарской Республики» от 03.02.2020 № 15 об отсутствии особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. 

7. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Представлено письмо Местной 

администрации городского округа Нальчик от 13.05.2020 № 05-1-Э – на 

участке размещения объекта отсутствуют: существующие, проектируемые и 

перспективные охраняемые природные территории местного значения; 

поверхностные и подземные источники питьевого водоснабжения, а так же 

зоны их санитарной охраны; санитарно-защитные зоны кладбищ; 

лесопарковые зеленые пояса; защитные леса, особо защитные участки лесов, 

городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны; приаэродромные 

территории; округа санитарной охраны и территории лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного и регионального значения. 

8. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Представлено письмо Управления 

Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республики от 10.06.2020 

№ 6022 об отсутствии в районе размещения проектируемого объекта зон 
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санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

9. Том 1.2.2 (19000297/834.6-ИЭИ). Откорректирован картографичес-

кий материал. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 
№ тома Обозначение Наименование Примечание 

4.2.1.1.  Пояснительная записка 

1.1 ИП Нагавицын А.А. 

19000292/834.6-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная записка 

Часть 1. Пояснительная записка 

Изм.5 

1.3 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-СП 
Раздел 1. Пояснительная записка 

Часть 3. Состав проекта 

Изм.4 

4.2.1.2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 ИП Нагавицын А.А. 

19000292/834.6-СПОЗУ1 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

Книга 1. Схема планировочной 

организации земельного участка. 

Генеральный план 

Изм.4 

2.2 ООО «Институт 

специального 

проектирования» 

19000292/834.6-СПОЗУ2 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

Книга 2. Организация дорожного 

движения 

Аннул. 

4.2.1.3. Архитектурные решения 

3.1 ИП Нагавицын А.А. 

19000292/834.6-АР1 
Раздел 3. Архитектурные решения 

Книга 1. Архитектурные решения 

Изм.3 

4.2.1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-КР1 
Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

Книга 1. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

Изм.1 

4.2.1.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

  Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система 

электроснабжения. 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

5.1.1 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС1.1 
Книга 1. Внутреннее 

электроосвещение и силовое 

электрооборудование 

Изм.2 

5.1.2 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС1.2 
Книга 2. Автоматизированная 

система коммерческого учета 

электроэнергии 

 

5.1.3 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС1.3 
Книга 3. Электроснабжение и 

наружное освещение 

Изм.4 

5.1.4 ИП Нагавицын А.А. 

19000292/834.6-ИОС1.2 
Книга 4. Архитектурное 

освещение фасадов 

Изм.1 

5.1.5 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС1.5 
Книга 5. Охранно-защитная 

дератизационная система 

 

5.2 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС2 
Подраздел 5.2. Системы 

водоснабжения 

Аннул. 

  Подраздел 2. Системы 

водоснабжения 

 

5.2.1 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС2.1 
Книга 1. Внутренние сети 

водоснабжения 

Изм.2 

(Нов.) 

5.2.2 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС2.2 
Книга 2. Наружные сети 

водоснабжения 

Изм.3 

(Нов.) 

5.3 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС3 
Подраздел 5.3. Системы 

водоотведения 

Аннул. 

  Подраздел 3. Системы 

водоотведения 

 

5.3.1 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС3.1 
Книга 1. Внутренние сети 

водоотведения 

Изм.2 

(Нов.) 

5.3.2 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС3.2 
Книга 2. Наружные сети 

водоотведения 

Изм.3 

(Нов.) 

  Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

 

5.4.1 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС4.1 
Книга 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование, 

дымоудаление 

Изм.2 

5.4.2 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС4.2 
Книга 2. Тепломеханические 

решения 

Изм.1 

5.4.3 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС4.3 
Книга 3.Узел учета тепловой 

энергии 

 

5.4.4 ИП Набиев Х.А. 

19000292/834.6-ИОС4.4 
Книга 4. Тепловые сети Изм.4 

(Нов.) 

  Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ИОС5.1 
Книга 1. Автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации, система 

Изм.2 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

оповещения и управления 

эвакуацией 
5.5.2 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ИОС5.2 
Книга 2. Комплексная система 

безопасности: система контроль и 

управления доступом, охранная 

сигнализация, видеонаблюдение 

Изм.1 

5.5.3 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ИОС5.3 
Книга 3. Внутренние сети связи: 

структурированная кабельная 

сеть, телефония, радиофикация, 

локальная вычислительная сеть, 

часофикация, оповещение по ГО и 

ЧС, двустороння связь для МГН 

Изм.3 

5.5.4 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ИОС5.4 
Книга 4. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

систем 

Изм.1 

  Подраздел 6. Технологические 

решения 

 

5.6.1 ООО «Лайв Саунд» 

19000292/834.6-ИОС 6.1 
Книга 1.Технологические 

решения. Мультимедийное 

оборудование зала и 

общественных пространств 

 

5.6.3 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-ИОС6.3 
Книга 3.Технологические 

решения. Предприятия питания 

Изм.1 

(Нов.) 

5.6.4 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-ИОС6.4 
Книга 4.Технологические 

решения. Универсальные учебные 

классы, танцевально-

гимнастический зал, выставочное 

пространство, зрительный зал 

Изм.1 

(Нов.) 

4.2.1.6. Проект организации строительства 

6.1 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-ПОС1 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 

Книга 1. Проект организации 

строительства 

Изм.4 

4.2.1.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 ООО «Институт 

специального 

проектирования» 

19000292/834.6-ООС1 

Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

Книга 1. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

Изм.6 

8.2 ООО «Институт 

специального 

проектирования» 

19000292/834.6-ООС2 

Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

Книга 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОЗ) 

 

Изм.6 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

4.2.1.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

  Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

9.1 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ПБ1 
Книга 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Изм.3 

9.2 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ПБ2 
Книга 2. Расчет пожарного риска  

9.3 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ПБ3 
Книга 3. Автоматическая 

установка пожаротушения 

Изм.2 

4.2.1.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10 ИП Нагавицын А.А. 

19000292/834.6-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 

Изм.4 

4.2.1.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

10.1 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-ЭЭФ 
Раздел 10.1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

Изм.1 

4.2.1.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

10.2 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ТБЭ 
Раздел 10.2. Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Изм.2 

4.2.1.12. Смета на строительство объектов капитального строительства 

  Раздел 11. Смета на строительство 

объектов капитального 

строительства 

 

11.1 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-СМ1 
Пояснительная записка. Сводный 

сметный расчет 

Изм.2 

11.2 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-СМ2 
Объектные и локальные сметы. 

Сметные расчеты на отдельные 

виды затрат 

Изм.2 

11.3 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-СМ3 
Ведомости объемов работ. 

Спецификации 

Изм.5 

11.4 ФГУП ЦНРПМ Прайс-листы на основное Изм.2 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

19000292/834.6-СМ4 технологическое оборудование 

4.2.1.13. Иная документация, предусмотренная федеральными законами 

Российской Федерации 

  Раздел 12. Иная документация, 

предусмотренная федеральными 

законами Российской Федерации 

 

12.1 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-ГОЧС 
Книга 1. Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Изм.2 

12.2 ООО ПК «КВАРК» 

19000292/834.6-АТЗ 
Книга 2. Антитеррористическая 

защищенность 

 

12.3 ООО «АРИС» 

19000292/834.6-АК 
Книга 3. Разработка решения по 

коррекции акустических свойств и 

моделированию системы 

звукоусиления 

 

12.4 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-РР 
Книга 4. Конструктивные 

решения. Расчеты. 

Изм.1 

(Нов.) 

12.6 ФГУП ЦНРПМ 

19000292/834.6-ДП 
Книга 6. Дендроплан участка Аннул. 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

 

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

Земельный участок Центра культурного развития расположен по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова. 

Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101027:778, площадь 

4000 кв.м. 

Сведения о санитарно-защитных зонах представлены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих» настоящего заключения. 

Градостроительный план земельного участка № 07301000-5624 выдан 

02.06.2020 МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 

администрации городского округа Нальчик. 

Проектные решения предусмотрены в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка. 

Проектными решениями предусмотрено размещение здания Центра 

культурного развития. 

Предусмотрено благоустройство территории, которое включает: 

устройство проезда и тротуара. Покрытие тротуаров предусмотрено из 

бетонной плитки, покрытие проезда – из асфальтобетона. 
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Предусмотрено озеленение территории с устройством газонов. 

Перед входами в здание предусмотрена установка скамеек, урн.  

Отвод поверхностных вод предусмотрен по уклонам покрытий на 

проезды и на рельеф. 

Согласно письму Местной администрации городского округа Нальчик 

б/н на № У-3626-20 от 02.07.2020 для Центра культурного развития 

планируется устройство парковки с выделением 32 машиномест, в том числе 

4 парковочных мест для автотранспорта инвалидов, работы будут 

синхронизированы со строительством Центра культурного развития. 

Подъезд к объекту предусмотрен по существующим транспортным 

коммуникациям. 

Основные технико-экономические показатели земельного участка: 

Площадь земельного участка  - 4000 м
2
 

Площадь застройки   - 1828 м
2
 

Площадь покрытий   - 1427 м
2
 

Площадь озеленения   - 745 м
2
 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектные решения в части планировочной организации земельного 

участка обеспечивают доступность объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Пути пешеходного движения для инвалидов и других маломобильных 

групп населения предусмотрены по тротуарам, имеющим твердое покрытие. 

Предусмотрена стыковка путей пешеходного движения для инвалидов и 

других маломобильных групп населения с внешними по отношению к 

участку транспортными и пешеходными коммуникациями. 

Согласно письму Местной администрации городского округа Нальчик 

б/н на № У-3626-20 от 02.07.2020 планируется устройство парковки на 

4 парковочных места для автотранспорта инвалидов. 

 

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

Вновь возводимое здание Центра культурного развития – одноэтажное. 

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа 

здания, что соответствует абсолютной отметке 439,300 м Бс. В архитектурно-

градостроительных решениях используются простые функциональные 

фасадные решения, долговечные эффективные материалы. В качестве 

ключевых элементов – козырек главного входа, витражные светопрозрачные 

конструкции вестибюля и кафе, название с логотипом центра. 

Объемно-планировочное решение здания обуславливается 

функциональным назначением объекта, техническим заданием заказчика и 

расположением на участке. 

Главный вход ориентирован на внутриквартальный проезд. Отметка 

площадки перед входом в здание принята на уровне пола. 

Предусматриваются мероприятия по предохранению помещений от 

попадания осадков – козырек и вертикальная планировка с уклоном от 

здания. 



25 

Ханипов/00149-20/КГЭ-22972 

Отдельные функциональные блоки группируются вокруг смыслового 

центра. Смысловым центром здания является центральное общественное 

пространство. Центральное расположение позволяет наблюдать за 

происходящим вокруг. 

В здании располагаются: 

- входной вестибюль-фойе с кассой, гардеробами и санузлами; 

- многоцелевой зрительный зал на 199 мест с сопутствующими 

помещениями (артистическими, помещением реквизита, костюмерной и 

аппаратной); 

- кафе на 48 посадочных мест с технологическими помещениями; 

- специализированные классы; 

- танцевально-гимнастический зал с сопутствующими санитарно-

бытовыми помещениями; 

- административно-служебные и технические помещения. 

В центре плана предусматривается двор, поднятый на необходимую 

высоту для расположения под ним санузлов посетителей, включающих 

доступную кабину МГН и других вспомогательных помещений входной 

группы. Разность отметок двора и перекрытия над вестибюлем позволяет 

используется для освещения естественным светом фойе, вестибюля и 

примыкающих коридоров. Для выхода во двор предусматриваются лестницы 

с ограждениями высотой 1,2 м. 

Технические помещения первого этажа (ИТП, электрощитовая) имеют 

непосредственный доступ со стороны улицы. 

Группы помещений сблокированы в соответствии с функциональной 

технологией и инженерной логикой. 

Все помещения центра, кроме технических и служебных помещений, 

доступны МГН. 

Выполняются все мероприятия по обеспечению безбарьерного доступа 

и комфортного пребывания людям с ограниченными возможностями. 

Конструктивная схема здания – металлический каркас и перекрытия из 

монолитного бетона по металлическим балкам, с ненесущими стенами 

(сэндвич панели). Кровля – скатная, из кровельных сэндвич панелей по 

металлическим прогонам. 

Для отделки фасада применяются сэндвич-панели с декоративными 

элементами (рейками) из алюминиевых профилей с порошковой окраской. 

Наружные стены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм с 

декоративными элементами из алюминиевых профилей с порошковой 

окраской. 

Внутренние стены и перегородки: 

- кладка из газобетонных блоков D500 B3.5 толщиной 200 мм по 

стальному фахверку; 

- из ГВЛ толщиной 100-200 мм по стальному фахверку. 

Наружные двери: остекленные, металлические, с заводской покраской. 

Естественное освещение помещений осуществляется через витражи и 

оконные проемы в наружных стенах здания. Остекление витражных 
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светопрозрачных конструкций, окон, дверей – энергосберегающие 

стеклопакеты с прозрачным, не тонированным стеклом. Оконные и дверные 

переплеты - металлические, с заводской покраской, поверхность – гладкая, 

матовая. 

Решетки жалюзийные – алюминиевые. 

Отделка помещений – высококачественная. Отделка административно-

служебных помещений: стены и потолок – покраска, пол – паркетная доска. 

В «мокрых» зонах (санузлы, душевые, пищеблок и др.), помещениях 

бытового обслуживания и вспомогательных помещениях, вестибюле пол – 

керамогранит (предусматривается оклеечная гидроизоляция по битумному 

праймеру с заходом на стены на 250 мм), стены – керамическая плитка, 

подвесной потолок – из ГКЛВ на металлическом каркасе. В кафе: пол – 

керамогранит, стены – покраска, потолок – подвесной модульный. 

В коридорах, лестничных клетках: пол – керамогранит, стены и потолок – 

покраска. В кружковых, танцзале: пол – паркет (дуб натуральный), стены – 

покраска, потолок – подвесной, из ГКЛ на металлическом каркасе. 

В зрительном зале стены – акустические модульные панели (параметры – 

согласно акустическим расчетам), покраска, пол – ковролин износостойкий, 

пригодный к мойке и дезинфекции, потолок – акустические панели 

(параметры – согласно акустическим расчетам). Полы во внутреннем дворике 

– эксплуатируемые (покрытие – тротуарная плитка), с утеплением плитами 

ТЕХНОРУФ Б ПРОФ ТЕХНОНИКОЛЬ, с отводом атмосферных осадков в 

водосточную систему. Технические помещения: пол – полированный бетон с 

гидрофобной пропиткой, стены и потолок – покраска. В полах по грунту 

предусматривается гидроизоляция. 

В полах здания по плитам перекрытия предусматривается 

звукоизоляционная прослойка, что обеспечивает защиту помещений от 

ударного и воздушного шума. Для шумоизоляции стен и потолка венткамер 

применяются звукопоглощающие плиты. В венткамерах предусматривается 

устройство «плавающих» полов. 

Кровля – сэндвич-панели кровельные, толщиной 150 мм, с полимерным 

покрытием. Кровля скатная, с организованным водостоком. Ограждения 

кровли – из стальной трубы высотой 0,6 м с порошковой покраской. 

Чердачное пространство не предусмотрено. 

Технико-экономические показатели здания 

- этажность  – 1 этаж; 

- площадь застройки – 1828 м
2
; 

- общая площадь – 1570 м
2
; 

- строительный объем – 14420 м
3
. 

Высота здания (архитектурная) – 11,87 м. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Для всех категорий инвалидов (группы мобильности граждан М1-М4) 

обеспечивается: 

- безбарьерная среда на входной группе 1 этажа; 

- пути передвижения, эвакуации и мест отдыха внутри здания 
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в помещениях общего назначения (для инвалидов на креслах-колясках, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата) с учетом особенностей здания; 

- оборудование универсальных кабин. 

В здании имеется два входа, приспособленные для МГН, с поверхности 

земли. Для основного входа в Центр культурного развития 

предусматривается козырек. Дверные проемы имеют ширину в чистоте не 

менее 1,2 м, не имеют порогов и перепадов высот. Ширина марша лестниц, 

доступных МГН, не менее 1,35 м. Места для инвалидов в зрительном зале 

располагаются в доступной для них зоне, вблизи эвакуационного выхода. В 

кафе предусмотрено 4 места для передвигающихся на креслах-колясках. 

Ширина дверных проемов в помещениях не менее 1,1 м. Все помещения 

администрации являются доступными для посетителей в кресле-коляске. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения 

в проекте комплекса энергосберегающих мероприятий: 

- устройство входных узлов с тамбурами; 

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 

отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций 

внутри помещений с нормальным влажностным режимом; 

- применение наружных стен из сэндвич-панелей 120 мм, отвечающих 

требованиям энергоэффективности региона. 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из 

алюминиевых профилей с терморазрывом с заполнением эффективными 

стеклопакетами с прозрачным, не тонированным стеклом. 

 

4.2.2.3. В части конструктивных решений 

Проектируемый объект расположен в г. Нальчик Кабардино-

Балкарской Республике, климатической зоне II В, со следующими 

характеристиками: 

- температура воздуха наиболее холодных суток по СП 131.13330.2012 

«СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» обеспеченностью 0,98 – 

минус 24С; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки по 

СП 131.13330.2012 обеспеченностью 0,92 % – минус 18С; 

- нормативное значение ветрового давления для IV района согласно 

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» – 

Wо=0,48 кПа; 

- расчетная значение веса снегового покрова земли для II района 

согласно СП 20.13330.2011– Sq=1,2 кПа; 

- толщина стенки гололеда для IV района согласно СП 20.13330.2011 – 

15 мм; 
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- расчетная сейсмичность площадки согласно СП 14.13330.2014 «СНиП 

II-7-81* Строительство в сейсмических районах», по карте А – 8,1 баллов. 

В геологическом строении площадки сверху вниз принимают участие 

отложения четвертичной системы (современные техногенные накопления – 

суглинки с включениями гравия и гальки), верхнечетвертичные 

делювиальные отложения (суглинки полутвердые и тугопластичные), 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения (валунно-гравийный 

галечниковый грунт с глинистым заполнителем, гравий и галька), 

аллювиально-делювиальные нерасчлененные отложения среднего и верхнего 

отделов четвертичной системы (суглинки тяжелые с включением гальки). 

Грунты неагрессивные к бетонам ко всем маркам по 

водонепроницаемости на портландцементе. 

К специфическим грунтам на участке работ относятся грунты 

техногенного генезиса и набухающие грунты. К специфическим грунтам 

относятся техногенные грунты ИГЭ-1, а также слабо набухающие суглинки 

ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4. 

В пределах изучаемого разреза подземные воды представлены одним, 

первым от поверхности, водоносным горизонтом. 

Первый водоносный горизонт слабонапорный, вскрыт на глубине 

18,40-18,70 м (абс.отм. 419,88-420,80 м). 

На площадке проектируемого строительства из эндогенных процессов, 

способных повлиять на принятие проектных решений, следует отметить 

высокую сейсмичность исследуемой территории. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков – 

0,65 м. 

Основанием фундаментов проектируемых зданий и сооружений 

служит суглинок ИГЭ-2. 

Уровень ответственности для здания и сооружений – нормальный. 

Значение коэффициента надежности по ответственности принято 

равными 1,0. 

Конструктивные решения строительных конструкций сооружений, с 

целью обеспечения механической безопасности, выполнены в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Строительство 

Центр культурного развития – одноэтажное здание, состоит из пяти 

независимых конструктивных блоков, разделенных деформационными 

швами, с устройством спаренных колонн. 
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Блоки в осях 1-3/А-В и 9-11/М-П, размером в плане 8,00×11,30 м, 

высотой 5,30-8,27 м (блок в осях 1-3/А-В), высотой 6,895-9,87 м (блок в осях 

9-11/М-П) запроектированы из стальных рам, установленных с шагом 9,00 м, 

6,00 м, 5,30 м. 

Конструктивная схема блоков в осях 1-3/А-В и 9-11/М-П – рамный 

каркас в двух направлениях. Основными несущими конструкциями каркаса 

являются стальные рамы. 

Блоки в осях 12-15/Г-Е и 18-21/Ж-Л, размером в плане 18,00×17,30 м, 

высотой 5,25-9,70 м (блок в осях 12-15/Г-Е), размером в плане 18,00×20,30 м, 

высотой 6,05-11,55 м (блок в осях 18-21/Ж-Л) запроектированы из стальных 

рам, установленных с шагом 12,00 м, 9,00 м, 6,00 м, 5,30 м. 

Конструктивная схема блоков в осях12-15/Г-Е и 18-21/Ж-Л – рамный 

каркас в двух направлениях. Основными несущими конструкциями каркаса 

являются стальные рамы. 

Геометрическая неизменяемость каркаса блоков 1-3/А-В и 9-11/М-П, 

12-15/Г-Е и 18-21/Ж-Л в плоскости рам обеспечивается жестким 

сопряжением ригелей с колоннами и вертикальными связями по колоннам. 

Колонны, вертикальные связи по колоннам совместно с покрытием, в 

виде системы из балок покрытия, горизонтальных связей и прогонов, 

образуют единую пространственную систему, работающую на восприятие 

всех нагрузок, действующих на блоки. 

Сопряжение колонн рам с фундаментами в поперечном и продольном 

направлениях – шарнирное. Сопряжение ригелей и колонн блоков в 

направлении цифровых и буквенных осей жесткое. 

Стойки и ригели рам, балки покрытия запроектированы из прокатных 

двутавров. Вертикальные связи между колоннами и горизонтальные связи 

между балками покрытия запроектированы из профильной квадратной 

трубы. 

Блок в осях 4-8/16-22/У пятигранной формы в плане, запроектирован из 

рам, установленных по внешнему и внутреннему контуру блока. 

Конструктивная схема блока в осях 4-8/16-22/У – связевой каркас во 

всех направлениях в виде равнобедренного пятиугольника в плане. 

Основными несущими конструкциями каркаса являются стальные рамы. 

Рамы по внешнему контору одноуровневые высотой 7,385 м. Рамы по 

внутреннему контуру двухуровневые. Высота первого уровня равна 3,02 м, 

второго – 7,385 м. 

Геометрическая неизменяемость каркаса блока в осях 4-8/16-22/У 

обеспечивается вертикальными связями по колоннам. Вертикальные связи по 

колоннам выполнены по периметру внешнего и внутреннего контуров. 

Колонны, вертикальные связи по колоннам, совместно с покрытием в 

виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам, образуют 

единую пространственную систему, работающую на восприятие всех 

нагрузок, действующих на блок. 

Сопряжение колонн с фундаментами в поперечном и продольном 

направлении блока – шарнирное. Сопряжение ригелей и колонн блока в 
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направлении цифровых и буквенных осей – шарнирное. Сопряжение ригелей 

рам и второстепенные балок – шарнирное. 

Стойки рам запроектированы из электросварных прямошовных 

круглых труб, ригели рам и второстепенные балки – из прокатных двутавров, 

вертикальные связи между колоннами – профильной квадратной трубы. 

Покрытие блока – монолитная железобетонная плита толщиной 150 

мм, выполняется по стальным балкам. 

Лестничные марши у осей 5 и 7 монолитные железобетонные, 

выполняются по несъёмной опалубке из профилированных листов, 

прикрепленных к стальным косоурам. 

Фундаменты под стальные колонны рам столбчатые монолитные, 

железобетонные. Между фундаментами в продольном и поперечном 

направлениях, в уровне подошвы фундаментов запроектированы балки-

распорки сечением 600×600 мм. Под подошвой фундаментов и под балками-

распорками предусмотрена бетонная подготовка. 

Плита пола монолитная железобетонная толщиной 150 мм. Под плитой 

предусмотрены слой из полиэтиленовой пленки, слой пенополистирола, два 

слоя гидроизоляции, бетонная подготовка толщиной 100 мм по 

утрамбованного слою песка толщиной 100 мм, по утрамбованному щебню 

толщиной 150 мм. 

Под наружное ограждение запроектирован монолитный 

железобетонный цоколь с прослойкой минераловатного утеплителя. Под 

цоколем предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм. 

Кровля блоков в осях 1-3/А-В, 9-11/М-П, 12-15/Г-Е и 18-21/Ж-Л 

запроектирована из панелей типа «сэндвич» заводской сборки по стальным 

прогонам из прокатного швеллера. 

Кровля блока в осях 4-8/16-22/У запроектирована плоской 

наплавляемой по монолитной железобетонной плите. 

Стеновое ограждение запроектировано из панелей типа «сэндвич» 

заводской сборки. Панели крепятся к стальным ригелям, запроектированным 

из прокатных швеллеров и гнутого профиля. 

Предусмотрены мероприятия по защите строительных конструкций 

и фундаментов от разрушения. 

Все железобетонные и бетонные подземные конструкции выполняются 

из бетона марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости 

F100. 

Все железобетонные и бетонные подземные конструкции, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазываются в два слоя битумной мастикой по 

слою грунтовки из битумного праймера. 

Антикоррозионная защита стальных конструкций выполняется 

окраской эмалью ПФ-115 в два слоя по ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки 

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 
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Предусмотрены антисейсмические мероприятия. 

- каркас здания рассчитан на сейсмическое воздействие 

интенсивностью 8,1 баллов и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта; 

- между столбчатыми фундаментами в продольном и поперечном 

направлениях запроектированы монолитные железобетонные балки-

распорки. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Конструктивные решения в части требований к наружным 

ограждающим строительным конструкциям зданий и сооружений в составе 

требований энергетической эффективности в соответствии с Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» выполнены в соответствии с 

требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий», обеспечивающего соблюдение требований Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Для отапливаемых зданий проектными решениями предусматриваются 

наружные стены из панелей типа «сэндвич» с минераловатным утеплителем. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии 

со своим проектным назначением. Здание необходимо эксплуатировать в 

соответствии с нормативными документами, действующими на территории 

Российской Федерации, в том числе: 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации». 

 

4.2.2.4. В части систем электроснабжения 

Источником питания служат I и II секции шин РУ 0,4 кВ 

двухтрансформаторной (2х400 кВА) ТП 6/0,4 кВ №нов. (проектирование и 

строительство выполняет сетевая организация 

МУП «КАББАЛККОММУНЭНЕРГО», согласно техническим условиям от 

26.02.2020 № 0002и). 

Основной источник питания ТП №нов – Ф-623, п/ст ТМХ. 

Резервный источник питания – Ф-63, п/ст «Искож». 

Проектируемый объект относится ко II категории надежности 

электроснабжения. К I категории электроснабжения относятся 

электроприемники СПЗ, используемые в противопожарной защите. Питание 

электроприемников предусмотрено от двух секций проектируемого ВРУ 

(РП1 и РП2). 
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Основными потребителями электроэнергии являются: технологическое 

оборудование, бытовые электроприборы и розеточная сеть, компьютеры, 

электроосвещение помещений, наружное электроосвещение территории, 

системы вентиляции и кондиционирования, системы противопожарной 

защиты, потребители слаботочных систем (пожарная и охранная 

сигнализация, связь, автоматика). 

Общая установленная мощность – 360,35 кВт, расчетная мощность – 

311,31 кВт, напряжение 380/220 В. 

Для электроприемников РП3 (серверная, приемники связи) и ППУ 

(электроприемники противопожарных устройств, щиты аварийного 

освещения) предусмотрена установка блоков АВР. Распределительные щиты 

предусмотрены индивидуального изготовления с автоматическими 

выключателями на вводных и отходящих линиях. 

Для диспетчеризации системы электроснабжения предусмотрена 

автоматизированная система контроля и учета за потреблением 

электроэнергии. 

Для электроснабжения объекта и сети наружного освещения 

применены кабели типа ВБбШвнг. Сечение кабелей выбрано по допустимой 

потере напряжения и току короткого замыкания. Кабели прокладываются в 

траншеях на глубине не менее 0,7 м от спланированной отметки рельефа, под 

проездами в гофрированных трубах на глубине не менее 1,0 м. 

Отключение вентиляционных систем при пожаре предусмотрено в 

шкафах автоматизации. 

Питающие и распределительные сети выполнены медным трех- и 

пятижильным кабелем с ПВХ изоляцией марки ППГнг(А)-HF. Потребители 

систем противопожарной защиты: медным трех- и пятижильным кабелем с 

ПВХ изоляцией пониженной пожароопасности марки ППГнг(А)-FRHF. 

Кабели проложены в гибких гофрированных трубах из самозатухающего 

ПВХ в штробах стен и перегородок, в электротехническом лотке (за 

подшивным потолком и в технических помещениях). 

Проектными решениями предусматривается общее рабочее, аварийное 

освещение (освещение путей эвакуации и антипаническое). Напряжение сети 

освещения 380/220 В (на лампах 220 В) 

В качестве источников света приняты светильники со светодиодными 

лампами. Светильники для внутреннего освещения приняты согласно 

характеристике среды и назначению помещений. Светильники аварийного 

освещения в нормальном режиме работают в системе общего освещения. 

Показатели освещенности для общего освещения выбраны в 

соответствии с СП 52.13330.2011. 

Освещённость помещений, доступных для маломобильных групп 

населения (МГН), повышена на одну ступень по сравнению с требованиями 

СП 52.13330.2016. В помещениях с/у для МГН предусматривается аварийное 

освещение. Выключатели и розетки в помещениях для МГН установлены на 

высоте не более 0,8 м от уровня пола. 

Питание аварийных светильников предусмотрено от этажных щитков 
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аварийного освещения (ЩАО), которые в свою очередь подключены к ППУ 

получающее питание через блок АВР. 

Эвакуационное освещение предусмотрено по маршрутам эвакуации, в 

коридорах, на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным выходом в 

холле. Также в помещениях площадью более 60 м² предусмотрено наряду с 

эвакуационным освещением антипаническое освещение. 

Световые указатели «Выход», устанавливаемые на путях эвакуации 

предусматриваются со встроенными батареями, обеспечивающими 

автономную работу. 

Сети рабочего освещения выполнены медным трех- и пятижильным 

кабелем с ПВХ изоляцией марки ППГнг(А)-HF. Сети аварийного освещения 

выполнены  медным трех- и пятижильным кабелем с ПВХ изоляцией 

пониженной пожароопасности марки ППГнг(А)-FRHF. Групповая сеть 

аварийного освещения прокладывается отдельно от трасс рабочего 

освещения. Управление освещением помещений выполняется местными 

выключателями и кнопочными постами. 

В качестве защитных мер обеспечения электробезопасности 

проектными решениями принята система заземления ТN-С-S. Разделение 

совмещенных PEN-проводников на нулевые рабочие (N) и нулевые 

защитные (РЕ) проводники предусматривается в проектируемом ВРУ. 

При нарушении изоляции для обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается защитное заземление, автоматическое отключение 

питания, уравнивание потенциалов. В качестве дополнительного 

электрозащитного мероприятия групповых сетей питания штепсельных 

розеток предусматривается установка устройств защитного отключения.  

Для защиты электрической сети и электрооборудования, от 

перенапряжений в ВРУ устанавливаются комплекты УЗИП 1-го класса 

защиты. 

Защитное зануление выполняется путем присоединения открытых 

проводящих частей электрооборудования к РЕ-проводнику питающего 

кабеля. Защитное заземление выполняется присоединением открытых 

проводящих частей электрооборудования к заземляющему устройству. 

В качестве дополнительного электрозащитного мероприятия 

групповых сетей питания штепсельных розеток предусматривается установка 

устройств защитного отключения.  

Предусмотрена система уравнивания потенциалов для технических 

помещений. Уравнивание потенциалов осуществляется присоединением всех 

сторонних проводящих частей к главной заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина 

ВРУ). 

Для повторного заземления ВРУ предусмотрено заземляющее 

устройство, состоящее из двух вертикальных электродов 18 мм длиной 5 м, 

соединенных между собой стальным кругом диаметром 18 мм. 

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 проектируемое здание 

относится к III уровню защиты от прямых ударов молнии. В качестве 
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молниеприемника предусмотрена молниезащитная сетка из стали круглой 

Ø 8 мм, уложенная поверх кровли. Шаг ячеек сетки не менее 10х10 м. К 

молниеприемной сетке присоединены все выступающие над кровлей 

металлические элементы. Токоотводы выполнены из стали круглой Ø 8 мм. 

Контуры заземления молниезащиты и повторного заземления объединены в 

один контур.  

Наружный контур заземления выполнен из стали диаметром 18 мм, 

уложенной по периметру здания на глубине 0,7 м от поверхности земли на 

расстоянии не менее 1,0 м от фундамента и из электродов Ø 18 мм, длиной 3 

метра, соединенных между собой сталью диаметром 18 мм. 

Наружное освещение и архитектурное освещение фасадов 

Проектными решениями предусмотрено наружное электроосвещение. 

Источником питания для наружного освещения служит ящик наружного 

освещения (ЯУО) который позволяет управлять освещением в ручном и 

автоматическом режимах. Управление освещением осуществляется из 

помещения охраны при помощи кнопочного поста или в автоматическом 

режиме от фотореле. 

Освещение прилегающей к объекту территории предусмотрено с 

нормируемой освещенностью 2 лк согласно СП 52.13330.2016. 

Проектными решениями предусмотрена установка опор типа ОГКф-8 

со светильниками типа Стандарт LED-80-К/К50 и установка опор освещения 

садово-парковых типа «Свирь» со светильниками торшерными типа Шар 

LED-40-СПШ/Т60. 

Для питания сети наружного освещения применены кабели типа 

ВБбШвнг. Кабели прокладываются в траншеях на глубине не менее 0,7 м от 

спланированной отметки рельефа, под проездами в гофрированных трубах на 

глубине не менее 1,0 м. Для установки опор освещения применены 

фундаментные блоки типа ФБ-0,159-2,5. 

Для архитектурного освещение фасадов применены светодиодные 

осветительные приборы с низким электропотреблением и высокой степенью 

светоотдачи, со встроенными электронными блоками питания. 

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 

Для учета электроэнергии используются следующие технические 

средства: 

- счетчик электрической энергии микропроцессорный трехфазный 

многотарифный трансформаторного включения Меркурий 230 ART-03 CN, 

класс точности по активной энергии - 0,5S, номинальный (максимальный) 

ток 5(7,5) А, номинальное напряжение 3x230/400 В; 

- терминал WRX708-L для передачи данных, с автоматическим 

поднятием GPRS-сессии, оснащенный интерфейсом RS-485. 

Счетчики выполняют измерение активной и реактивной 

электроэнергии и подключаются по цифровому интерфейсу RS-485 как к 

терминалу, оснащенному портом RS-485, так и между собой посредством 

кабеля «витая пара». Терминал обеспечивает обмен данными с сервером, 

расположенным в диспетчерской энергоснабжающей организации, по каналу 
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сотовой связи. 

Оборудование АСКУЭ располагается в помещении электрощитовой в 

шкафу учета. 

Охранно-защитная дератизационная система 

Проектными решениями предусматривается установка охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС). Система выполнена на основе 

аппаратно-программного комплекса ИССАН-ОХРА-Д-333. ОЗДС 

представляет собой стационарную электрошоковую систему. 

Базовый вариант ОЗДС, в своем составе имеет три компонента: БПИ - 

блок импульсного преобразователя; БВУ - блок высоковольтного усилителя; 

БЭ - барьер электризуемый. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектными решениями предусмотрен ряд мероприятий по экономии 

электроэнергии: 

- использование светильников с энергосберегающими лампами 

(светодиодные светильники);  

- выбор рациональной схемы электроснабжения и выбор сечения 

кабелей, удовлетворяющих требованиям по допустимой потере напряжения у 

потребителей; 

- равномерное распределение электрических нагрузок по фазам; 

- предусмотрена система АСКУЭ; 

- использование приборов учета электроэнергии. Учет электроэнергии 

электроустановок осуществляется счетчиками типа Меркурий 230 ART 

380/220В, установленных в помещении электрощитовой на вводе 

электрической сети. Учет электроэнергии предусмотрен в шкафу учета ШУЭ. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасная эксплуатация проектируемой системы электроснабжения 

объекта обеспечивается: 

- выполнением своевременного технического обслуживания 

электроустановок; 

- проведением ремонтов (текущий, средний, капитальный) 

установленных технических устройств в объемах и в сроки, установленными 

нормативными документами, а также технического диагностирования и 

экспертизы технических устройств по истечению срока безопасной 

эксплуатации; 

- выбором схемы электроснабжения потребителей, обеспечивающей 

автоматическую защиту потребителей от перегрузок и токов короткого 

замыкания; 

- применением электрооборудования с конструкцией, исполнением, 

способом установки, классом и характеристиками изоляции, отвечающие 

параметрам сети, режимам работы, условиям окружающей среды и всем 

требованиям действующих нормативных документов; 
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- соблюдением правил и требований пожарной безопасности. 

 

4.2.2.5. В части водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

В здании предусмотрены системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевое; 

- противопожарное; 

- горячее. 

Источник водоснабжения – существующие кольцевые городские сети 

водопровода диаметром 150 мм. Минимальный гарантированный напор на 

вводе в здание – 10,0 м.вод.ст. Качество холодной воды, подаваемой на 

хозяйственно-питьевые, противопожарные нужды, соответствует 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения». 

В здание (помещение ИТП) предусмотрено два ввода водопровода. 

Схема разводки сетей водопровода: 

- хозяйственно-питьевого – тупиковая. 

- противопожарного – кольцевая; 

- горячего – однозонная с циркуляцией. 

Расчётные расходы воды составляют: 

- на холодное водоснабжение 9,01 м³/сут. (4,0 м³/ч, 1,76 л/с); 

- на горячее водоснабжение 4,01 м³/сут. (2,09 м³/ч, 1,01 л/с); 

- на полив территории 0,6 м³/сут.; 

- на внутреннее пожаротушение – 7,4 л/с (2 струи по 3,7 л/с); 

- на наружное пожаротушение 15 л/с. 

Потребный напор на вводе составляет: 

- на хозяйственно-питьевые нужды 11,4 м; 

- на противопожарные нужды 23,05 м. 

На вводе в здание, в помещении ИТП, предусмотрено устройство 

насосных установок: 

- производительностью 5,75 м
3
/ч, напором 1,4 м (1 рабочий насос, 1 

резервный) для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

- производительностью 23,76 м
3
/ч, напором 13,05 м (1 рабочий насос, 1 

резервный) для подачи воды на противопожарные нужды; 

В помещении ИТП, водомерного узла на сети противопожарного 

водопровода предусмотрены задвижки с электроприводом. 

В здании здания центра культурного развития для целей внутреннего 

пожаротушения предусмотрено 13 пожарных кранов диаметром 50 мм. 

Время работы пожарных кранов – 3 ч. 

Отключение систем водоснабжения предусмотрено с помощью 

запорной арматуры, устанавливаемой на ответвлениях от магистрали, 

подводках к отдельным и группам сантехприборов. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового узла, 
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размещенного в помещении ИТП. 

Циркуляция осуществляется насосами (1 рабочий, 1 резервный), 

размещенными в ИТП и принятыми в соответствии с тепломеханическими 

решениями. Циркуляция воды предусмотрена по магистралям и стоякам, 

подвод горячей воды предусмотрен к умывальникам, душам, 

технологическому оборудованию в кафе. Запорная арматура предусмотрена 

на ответвлениях от магистралей к стоякам и технологическому 

оборудованию.  

Для нужд кафе дополнительно предусмотрены электроводонагреватели  

объемом 30 литров (3шт). 

На сети горячего водоснабжения в наивысшей точке предусмотрен 

воздухоотводчик. В низших точках сети предусмотрены спускные вентили. 

Магистральные трубопроводы и стояки внутреннего холодного и 

горячего водопровода приняты из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75. Подводки к санитарным приборам предусмотрены из 

полипропиленовых труб. На внутреннем водопроводе по периметру здания 

предусмотрена установка двух поливочных кранов диаметром 25 мм. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного и горячего 

водоснабжения предусмотрены в изоляции для предотвращения образования 

конденсата. 

Магистральные участки и стояки противопожарного водопровода, 

приняты из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 

с антикоррозионным покрытием. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 

110×6,6 мм ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. При подключении к 

существующей сети предусмотрен водопроводный колодец из сборных 

железобетонных элементов. В колодце предусмотрена отключающая 

запорная арматура. Глубина прокладки наружных сетей водоснабжения 

предусмотрена не менее, чем на 0,5 м ниже расчетной глубины 

проникновения в грунт нулевой температуры. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого 

пожарного гидранта, установленного в колодце на сети диаметром 110 мм. 

Система водоотведения 

В здании предусмотрены системы водоотведения: 

- хозяйственно-бытовая канализация для отведения сточных вод от 

санитарно-технических приборов здания и трапов, установленных в 

помещениях ПУИ и санузлах; 

- производственная канализация для отведения стоков из помещений 

кафе; 

- система водостока для отведения ливневых и талых вод с кровли 

здания. 

Расчётный расход бытовых сточных вод составляет 3,52 м
3
/сут 

(1,05 м
3
/ч, 2,21 л/с), производственных стоков 9,5 м

3
/сут (5,65 м

3
/ч, 4,01 л/с). 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются во 
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внутриплощадочные одноименные сети диаметром 200 мм с последующим 

отведением в существующую городскую сеть хозяйственно-бытовой 

канализации диаметром 500 мм. 

Прокладка внутренних сетей хозяйственно-бытовой канализации 

предусмотрена открытая – над полом, скрытая – в вертикальных 

коммуникационных шахтах. 

На сети бытовой канализации предусмотрены трапы, ревизии, 

прочистки, вентиляционные стояки. 

Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации принята из 

полипропиленовых раструбных труб. 

Вытяжные части канализационных стояков выводятся на высоту 0,2 м 

от кровли. Вытяжные части канализационных стояков приняты из чугунных 

труб. 

Отвод производственных сточных вод предусмотрен в наружную сеть 

хозяйственно-бытовой канализации отдельным выпуском. 

На сети производственной канализации предусмотрены ревизия, 

прочистки, трапы, вентиляционный стояк. Система внутренней 

производственной канализации принята из полипропиленовых раструбных 

труб. Вытяжная часть канализационного стояка производственной 

канализации запроектирована из чугунных труб и выведена на высоту 0,2 м 

от кровли.  

Прокладка внутренних сетей производственной канализации 

предусмотрена открытая – над полом, скрытая – в вертикальных 

коммуникационных шахтах. 

Присоединение технологического оборудования к сети 

производственной канализации предусмотрено с разрывом струи. Все 

приёмники стоков производственной канализации оборудованы 

гидравлическими затворами (сифонами). 

Дренажные воды от системы отопления, теплоснабжения, аварийные 

воды с пола технических помещений, случайные стоки, а также воды от 

опорожнения систем водоснабжения отводятся в городскую сеть бытовой 

канализации. Для этого предусмотрено устройство трапов с последующим 

подключением к внутренней бытовой канализации. 

Наружные сети бытовой канализации, выпуски предусмотрены из труб 

диаметром 110-160 мм полипропиленовых. Глубина прокладки сети бытовой 

канализации составляет не менее 0,8 м. На наружных сетях бытовой 

канализации предусмотрены колодцы из сборного железобетона. 

Для отведения дождевых и талых вод с части кровли здания на 

отмостку у здания предусмотрена система наружных фасадных водостоков. 

В центральной части здания для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания предусмотрена система внутреннего водостока. Выпуск внутренних 

водостоков следует принят открыто в лотки около здания. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 14,44 л/с. 

Водосточные воронки приняты с электроподогревом, для 

предотвращения замерзания воды в воронке имеется обогревающий кабель. 
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Система внутренних водостоков проектируется из труб 

непластифицированного поливинилхлорида диаметром 110 мм. 

Отвод ливневой канализации с кровли здания и с прилегающей 

территории объекта капитального строительства принят по спланированной 

поверхности в пониженные участки местности. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Для учета расхода потребляемой воды на вводе в здание центра 

культурного развития предусмотрен водомерный узел со счетчиком и 

обводной линией. 

Для учета воды в системе горячего водоснабжения предусмотрена 

установка счетчика воды в ИТП. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается выполнением: 

- своевременного технического обслуживания; 

- комплексной диагностики оборудования, трубопроводов и запорной 

арматуры. 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

В санитарно-бытовых помещениях обеспечена доступность санитарно-

технических приборов и приемников сточных вод. 

Исходные данные для подготовки проектной документации 

Письмо МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» 

местной администрации г.о. Нальчик от 10.07.2020 № 1540 (02-870). 

 

4.2.2.6. В части систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Климатические данные района строительства (г. Нальчик): 

- расчётная температура наружного воздуха в холодный период года 

для проектирования отопления и вентиляции – минус 18°C; 

- расчётная температура наружного воздуха в теплый период года для 

проектирования вентиляции – плюс 24,6°C; 

- расчётная температура наружного воздуха в теплый период года для 

проектирования кондиционирования – плюс 28,6°C; 

- средняя температура отопительного периода – плюс 0,6°C; 

- продолжительность отопительного периода – 168 сут/год. 

Источником теплоснабжения здания согласно техническим условиям 

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» от 03.06.2020 № 1406-2 

является котельная «Искож 2». 

Расход тепла по объекту составляет 269000 Вт, в том числе: на 

отопление – 103000 Вт; на вентиляцию – 166000 Вт. 

Расход тепла на воздушно-тепловые завесы составляет 70500 Вт (в 

общем расходе не учтен, т.к. непостоянного действия). 

Температурный график теплоносителя 95-70С. Индивидуальный 
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тепловой пункт (ИТП) расположен на 1-ом этаже. Все потребители тепла 

подключены по независимой схеме через пластинчатые теплообменники, 

расположенные в ИТП. 

Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления 85-60С. 

Расчетные параметры теплоносителя в системе теплоснабжения 

приточных установок и воздушно-тепловых завес 85-60С. 

Отопление 

Система отопления принята горизонтальная двухтрубная с прокладкой 

изолированных трубопроводов в конструкции пола, трубопроводы приняты 

из сшитого полиэтилена (PEX) в изоляции.  

Разводка магистральных трубопроводов выполнена в пространстве 

подшивного потолка стальными трубопроводами в тепловой изоляции с 

опусками к распределительным гребенкам, выполненным из стальных 

трубопроводов. Магистральные трубопроводы приняты из труб стальных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм и менее и из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром более 50 мм. Стояки 

системы отопления прокладываются скрыто с установкой запорно-

регулирующей и спускной арматуры на каждом стояке. 

Для помещения электрощитовой и мусорокамеры в качестве 

отопительного прибора приняты регистры из гладких труб, для остальных 

помещений отопительные приборы – биметаллические радиаторы. 

Нагревательные приборы в танцевально-гимнастическом зале, а также 

в зрительном зале ограждаются декоративными экранами, исключающими 

ожоги и другие возможные травмы. 

В помещении серверной предусмотрен электрический прибор 

отопления с датчиком температуры. 

Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через 

автоматические воздухоотводчики, установленные на каждом стояке в 

верхних точках, а также через краны Маевского, установленные на каждом 

отопительном приборе. 

Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках с 

помощью гибкого шланга в канализацию. Опорожнение трубопроводов, 

проложенных в конструкции пола, производится при помощи сжатого 

воздуха. 

Перед каждой распределительной гребенкой установлены шаровые 

краны с термометром в рукоятке для отключения гребенки и измерения 

температуры теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе. 

Компенсация линейного расширения стальных трубопроводов на 

магистралях и ответвлениях решена за счет естественных поворотов труб. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления, 

покрываются тепловой изоляцией Энергофлекс «Super». Перед покрытием 

тепловой изоляцией поверхность труб очищается и покрывается 

антикоррозийным составом. Поверхность открыто проложенных труб и 

регистров из гладких труб покрывается масляной краской в два слоя по 

грунтовке в один слой. 
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Для предотвращения врывания холодного воздуха в здание в холодный 

период года на главном входе в здание и входе в помещение кафе 

предусмотрена установка воздушно-тепловых завес с водяным калорифером. 

Температура нагрева воздуха тепловыми завесами принята плюс 23°С 

Вентиляция 

Вентиляция помещений предусматривается приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением. 

Системы вентиляции предусмотрены в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, заданием на проектирование и 

заданием технологической части проекта. 

Деление и объединение обслуживаемых зон системой вентиляции 

осуществляется по функциональному назначению, параметрам микроклимата 

и режимам эксплуатации обслуживаемых помещений. 

Воздухообмены по помещениям определены по расчету, по кратности 

воздухообменов в соответствии с требованиями нормативных документов и 

из расчета обеспечения санитарно-гигиенических норм. 

Воздухообмены приняты: 

- для зрительного зала на 199 мест из расчета подачи наружного 

воздуха для зрителей – 20 м
3
/час на 1 человека, но не менее 2-х кратного 

воздухообмена в час; 

- для административных помещений из расчета подачи наружного 

воздуха в количестве 40 м
3
/ч на 1 человека; 

- для танцевально-гимнастического зала в количестве 80 м
3
/ч на 

1 человека; 

- для универсальных классов из расчета подачи наружного воздуха для 

учащихся – 20 м
3
/час на 1 человека, но не менее 2-х кратного воздухообмена 

в час; 

- для остальных помещений – по нормативным кратностям. 

Проектной документацией предусматриваются приточно-вытяжные 

системы вентиляции с утилизацией тепла рекуператорами. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции осуществляется на 

высоте более 2,0 м от поверхности земли. 

Выброс удаляемого воздуха производится не менее чем в одном метре 

над уровнем кровли. 

Для обеспечения допустимых уровней шума в помещениях на 

приточных и вытяжных установках предусматривается установка 

шумоглушителей и звукоизоляция строительных конструкций венткамеры. 

Предусмотрены 4 приточно-вытяжные установки с рекуперацией 

тепла: 

- ПВ1– обслуживает зрительный зал; 

- ПВ2 – обслуживает вестибюль, административные помещения, 

музейно-выставочное пространство; 

- ПВ4 – аппаратная при зрительном зале; 

- ПВ5 – специализированные классы. 
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Самостоятельная приточная система П3 предусмотрена для помещения 

кафе. 

Предусмотрены отдельные вытяжные системы для следующих 

помещений: 

- В3 – зал кафе; 

- В6 – местные отсосы из горячего цеха и раздачи; 

- В7 – местный отсос от посудомоечной машины; 

- В8 – служебные помещения кафе; 

- В9 – душевая, ПУИ в кафе; 

- В10, В14, В15 – санузлы; 

- В11 – электрощитовая; 

- В12, В13 – душевые. 

В зрительном зале приточный воздух подается в рабочую зону из 

верхней зоны диффузорами сверху-вниз коническими струями, удаляется из 

верхней зоны вытяжными диффузорами. 

На воздуховодах систем вентиляции устанавливается запорно-

регулирующие устройства: 

- на ответвлениях, которые требуют отключения или регулирования 

подачи (удаления) воздуха в процессе эксплуатации; 

- перед всеми воздухораспределительными (воздухоприемными) 

устройствами, которые не имеют в своей конструкции регулирующих или 

запорных устройств. 

Для предотвращения распространения пожара на воздуховодах 

приточных и вытяжных систем устанавливаются противопожарные 

нормально открытые клапаны с нормируемым пределом огнестойкости не 

менее EI 30 с электромеханическими приводами. 

Нагрев приточного воздуха до требуемых параметров осуществляется с 

помощью водяного калорифера для установок ПВ1, ПВ2, П3, ПВ5 и 

электрического калорифера для установки ПВ4. 

Воздуховоды приточно-вытяжных систем приняты из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции и 

воздуховоды  систем местных отсосов приняты класса герметичности «В», в 

остальных случаях класса герметичности «А». 

Толщина стали для транзитных воздуховодов принята не менее 0,8 мм. 

Воздуховоды, прокладываемые в помещении венткамеры от 

воздухозабора до установок и от установок до выбросных шахт, 

теплоизолируются рулонами теплоизоляционными на основе вспененного 

полиэтилена самоклеящимися с покрытием алюминиевой фольгой. 

Приточная и приточно-вытяжные установки размещаются в венткамере 

(ПВ1, ПВ2, П3, ПВ5) или под потолком в коридоре, рядом с 

обслуживаемыми помещениями (ПВ4). Вытяжные вентиляторы систем В3, 

В6-В13 размещаются за подшивным потолком обслуживаемых помещений. 

Теплоснабжение приточных установок осуществляется горячей водой с 

параметрами 85-60С. В качестве трубопроводов приняты трубы стальные 
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водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм и менее и трубы 

стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметром более 50 мм.  

Приточные установки ПВ1, ПВ2, П3 и ПВ5 оборудованы узлами 

автоматического регулирования теплоотдачи водяных нагревателей. Узлы 

регулирования предусмотрены с трехходовыми клапанами и с установкой 

циркуляционного насоса, обеспечивающего защиту от замерзания 

теплоносителя. 

Предусматривается отключение всех систем общеобменной 

вентиляции при пожаре. 

Кондиционирование 

Согласно технологическому заданию предусматриваются системы 

кондиционирования воздуха для зрительного зала, кафе, музейно-

выставочного пространства, аппаратной, серверной. 

В помещении серверной на ассимиляцию теплоизбытков от 

оборудования в летнее и зимнее время предусмотрена установка 

кондиционеров сплит-систем круглогодичного и круглосуточного действия с 

низкотемпературным комплектом и согласователем работы со 100 % 

резервированием (1 рабочий, 1 резервный). 

В помещении аппаратной на ассимиляцию теплоизбытков от 

оборудования в летнее и зимнее время также предусмотрена установка 

кондиционера сплит-системы с низкотемпературным комплектом без 

резервирования. 

В музейно-выставочном пространстве предусматривается установка 

мультисплит-системы кондиционирования с двумя внутренними блоками 

кассетного типа и одним наружным блоком. 

Для зрительного зала и помещений кафе в качестве источника 

холодоснабжения в установках ПВ1 и П3 предусмотрены фреоновые 

воздухоохладители с выносными моноблочными компрессорно-

конденсаторными блоками ККБ1, ККБ2. Наружные компрессорно-

конденсаторные блоки систем размещаются на кронштейнах на фасаде 

здания и на земле у здания в специально отведенных местах. 

В качестве холодоносителя в системах холодоснабжения используется 

фреон R410A. Для фреонопроводов применены медные трубы в трубчатой 

теплоизоляции K-FLEX SТ. 

Внутренние блоки приняты подвесного и кассетного типа. Слив 

конденсата из каждого внутреннего блока предусматривается через 

дренажные трубопроводы насосами в систему канализации с разрывом струи 

через сифон. Дренажные трубопроводы приняты из полипропиленовых 

трубопроводов PPRC PN10 и прокладываются с уклоном не менее i=0,01 в 

сторону выпуска. 

Противодымная вентиляция. 

В здании запроектирована противодымная вентиляция. При 

возникновении пожара предусматривается: 

- удаление дыма из вестибюля, фойе на 1 этаже (система ДУ1, ДУ2); 
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- удаление дыма из многоцелевого зрительного зала на 1 этаже 

(система ДУ3); 

- удаление дыма из коридора на 1 этаже (система ДУ4); 

- подача наружного воздуха в вестибюль, фойе на 1 этаже для 

компенсации удаляемых продуктов горения (система ПД1, ПД2); 

- подача наружного воздуха в многоцелевой зрительный зал для 

компенсации удаляемых продуктов горения (система ПД3); 

- подача наружного воздуха в коридор на 1 этаже для компенсации 

удаляемых продуктов горения (система ПД4). 

Компенсирующая подача наружного воздуха для возмещения объемов 

удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной 

противодымной вентиляцией, предусматривается с расходом, 

обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, в нижнюю часть помещений. 

Удаление дыма осуществляется крышными вентиляторами 

дымоудаления типа КРОВ, установленными при помощи утепленного 

монтажного стакана с обратным клапаном на вытяжку через автоматически 

открывающиеся нормально закрытые клапаны. Выброс дыма осуществляется 

вертикально вверх на высоте не менее 2 м от уровня горючей кровли. В 

качестве дымоприемных устройств, приняты противопожарные нормально 

закрытые клапаны «канального» исполнения с пределом огнестойкости не 

менее EI 30 с реверсивным приводом на 220 В. Клапаны приняты с 

автоматическими и дистанционно управляемыми приводами. Воздуховоды 

систем вытяжной противодымной вентиляции приняты из листовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 1,0 мм плотными 

класса герметичности «В». 

Подача наружного воздуха в зрительный зал, вестибюль, коридор, фойе 

предусматривается крышными вентиляторами, установленными при помощи 

утепленного монтажного стакана с обратным клапаном на приток. На 

воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции 

устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны 

«канального» исполнения с пределом огнестойкости не менее EI 30 с 

реверсивным приводом на 220 В. Клапаны приняты с автоматическими и 

дистанционно управляемыми приводами. Воздуховоды систем приточной 

противодымной вентиляции приняты из листовой оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,9 мм плотными класса герметичности 

«В» с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Воздуховоды систем приточной и вытяжной противодымной 

вентиляции для обеспечения нормируемого предела огнестойкости 

покрываются огнезащитной изоляцией из минераловатных матов «ALU I 

WIRED MAT 105, имеющих покрытие из неармированной алюминиевой 

фольги. 

Для удаления дыма и газов из помещений, оборудованных 

автоматическим пожаротушением предусматривается переносной дымосос 

типа ДПЭ-А-П с рукавами. 
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

При разработке подраздела применены следующие энергосберегающие 

мероприятия: 

- для системы отопления предусмотрено центральное регулирование в 

ИТП и индивидуальное у каждого отопительного прибора; 

- для систем кондиционирования предусмотрено индивидуальное 

регулирование параметров воздуха в рабочих помещениях; 

- применение тепловой изоляции для уменьшения потерь тепла с 

поверхности трубопроводов и арматуры; 

- применение тепловой изоляции фреонопроводов для поддержания 

требуемых параметров холодоносителя в системах кондиционирования; 

- применение приточно-вытяжных систем вентиляции с утилизацией 

тепла рекуператорами. 

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации  

Безопасная эксплуатация систем теплоснабжения, отопления и 

вентиляции объекта обеспечивается выполнением: 

- своевременного технического обслуживания; 

- ремонтов (текущего, среднего, капитального) в объемах и в сроки, 

установленные нормативными документами; 

- правил и требований промышленной и пожарной безопасности. 

 

4.2.2.7. В части систем теплоснабжения 

Источник теплоснабжения здания – существующие тепловые сети, 

находящиеся на балансе МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания». 

Подключение возможно от существующих магистральных сетей 

теплоснабжения по ул. Ингушская г. Нальчик. Точка присоединения – ТК-23. 

Теплоноситель – теплофикационная вода по графику (95-70)С. Летний 

температурный график – 70/45С. 

Давление на вводе в ИТП в подающем трубопроводе - 6,0 кгс/см
2
, в 

обратном трубопроводе - 4,0 кгс/см
2
. 

Здание по надежности теплоснабжения относится к II категории. 

Тепловые нагрузки: 
Здание Расход тепла, кВт (Гкал/ч) 

отопление вентиляция ВТЗ ГВС Итого 

      

Центр 

культурного 

развития 

103,04 

(0,0886) 

166,31 

(0,1430) 

70,90 

(0,061) 

152,35 

(0,131) 

421,70* 

(0,3626)* 

* Суммарные тепловые нагрузки рассчитаны без учета нагрузки на 

тепловые завесы (периодического действия). 

Тепловые сети 

Проектом предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей в 

непроходном канале КЛ 90×45, под проездом на глубине 1,5-2,0 м. 
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Уклон теплосети предусмотрен от здания. Опорожнение теплосети 

осуществляется по уклону в проектируемый дренажный колодец с отводом 

воды передвижной техникой. 

В точке подключения тепловой сети запроектированы шаровые краны 

под приварку в ППУ-изоляции, которые устанавливаются в колодце Ø 1,0 м 

из сборных железобетонных колец. 

Трубопроводы теплосети приняты из стальных труб диаметром 108×4,0 

по ГОСТ 10705-80 из стали 20 с тепловой изоляцией из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006.  

Для определения мест утечек теплоносителя и контроля за состоянием 

теплоизоляционного слоя предизолированных трубопроводов проектом 

предусмотрена система оперативного дистанционного контроля импульсного 

при помощи существующего переносного детектора. 

Расчетный срок службы трубопроводов тепловой сети – 30 лет. 

Для изоляции монтажных стыков применяются термоусаживаемые 

муфты, заполняемые пенополиуретановыми компонентами ППУ-345. Для 

герметизации стыков при усадке используются адгезивные ленты. 

При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов 

предусматриваются вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м 

на вводе в здание. 

Для защиты от коррозии и опасного влияния блуждающих токов 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- сварные стыки труб перед заливкой пенополиуретановой изоляцией, а 

также торцы трубопроводов в ППУ изоляции покрываются резино-битумной 

мастикой МБР-ОС-Х-150; 

- на трубопроводы теплосети, изолированные минераловатной 

изоляцией, предусматривается нанесение специального антикоррозионного 

покрытия; 

- проход теплопровода через стенки осуществляется с помощью 

установки специальных манжет стенового ввода на трубопроводах теплосети 

с последующим бетонированием. 

Толщина стенок трубы и фасонных элементов определена на 

основании прочностного расчета в программе «СТАРТ». 

На вводе тепловых сетей в здания предусмотрен индивидуальный 

тепловой пункт (ИТП).  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) предназначен для 

присоединения систем отопления и теплоснабжения приточной вентиляции 

здания к наружным тепловым сетям и размещен в отдельном помещении на 

1 этаже. 

В ИТП предусмотрено размещение узла учета тепловой энергии, 

оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации. В 

ИТП предусмотрено погодное регулирование системы теплоснабжения. 

Теплоносителем для системы отопления центра культурного развития 

служит горячая вода по температурному графику 85/60С.  

Теплоносителем для системы теплоснабжения приточных установок 
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центра культурного развития служит горячая вода по температурному 

графику 85/60С. 

Подключение системы отопления, системы теплоснабжения приточных 

установок и системы теплоснабжения ВТЗ предусмотрено независимое через 

пластинчатые теплообменники. 

Циркуляция теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения 

приточных установок осуществляется насосами (1 рабочий, 1 резервный). 

Регулирование температуры теплоносителя для систем отопления и 

теплоснабжения приточных установок осуществляется с помощью 

двухходовых регулирующих клапанов с электроприводами по сигналам от 

датчиков температуры, установленных на подающих трубопроводах.  

Система горячего водоснабжения (далее – ГВС) – одноступенчатая. 

Температура в подающем трубопроводе ГВС – 65С, в циркуляционном 

трубопроводе ГВС – 50С. Для приготовления теплоносителя ГВС принята 

установка водо-водяного пластинчатого теплообменника, подключенного в 

соответствии с требованиями п. 3.14 СП 41-101-95 «Проектирование 

тепловых пунктов». 

В летний период тепловая сеть работает по температурному графику 

70/45С. Температура горячей воды после пластинчатого теплообменника 

составляет 65С. 

Циркуляция ГВС осуществляется насосами (1 рабочий, 1 резервный). 

Повышение давления в системе ГВС до требуемого осуществляется 

повысительными насосами (1 рабочий, 1 резервный), работающими по 

датчику давления на напорном трубопроводе насосов.  

Регулирование температуры в системе ГВС осуществляется с помощью 

двухходового регулирующего клапана с электроприводом по сигналу от 

датчика температуры, установленного на трубопроводе Т3 за пластинчатым 

теплообменником. 

Тепловая схема оснащена согласно действующим нормам контрольно-

измерительными приборами, сигнализирующими устройствами, автоматикой 

защиты оборудования, регистрирующими и суммирующими приборами, 

включая необходимые приборы учета тепловой энергии. 

В ИТП предусмотрена подпитка систем отопления и вентиляции из 

обратного трубопровода тепловой сети с помощью электромагнитных 

нормальнозакрытых клапанов, работающих по датчикам давления на 

обратных трубопроводах подпитывающихся систем. Учет количества воды, 

идущей на подпитку сетей отопления и вентиляции, осуществляется по 

показаниям водомера, установленного на линии подпитки. 

Предусмотрена теплоизоляция оборудования и трубопроводов из 

несгораемых материалов. 

Трубопроводы подлежат антикоррозийной защите – эмаль 

термостойкая КО-813 по ГОСТ 11066-74 в два слоя. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а также 

трубопроводы диаметром 50 мм и менее выполняются из стальных 
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водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы диаметром более 

50 мм выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы ГВС приняты оцинкованными. 

ИТП оснащен необходимыми системами отопления, вентиляции и 

освещения. 

Теплообменники оборудованы предохранительными клапанами, слив 

от которых производится в систему канализации через трап. Дренажные 

воды систем отопления, теплоснабжения, аварийные сбросы, воды с пола 

отводятся в трап. 

В ИТП предусмотрено устройство узла учета тепловой энергии. Узел 

учета тепловой энергии состоит из первичных преобразователей расхода Ду-

40 на прямом и обратном трубопроводах сетевой воды, комплекта из двух 

преобразователей давления, комплекта из двух термопреобразователей, 

счетчика горячей воды с импульсным выходом на трубопроводе подпитки и 

заполнения.  

ИТП оснащен первичными средствами пожаротушения – 

огнетушителем, лопатой, кошмой, ящиком с песком. 

ИТП работает в автоматическом режиме (без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала). Сигнал аварии или неисправности 

оборудования выведен в место с постоянным присутствием персонала. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В целях экономичного и рационального использования тепловой 

энергии в индивидуальном тепловом пункте предусматривается: 

- качественное и количественное регулирование мощности систем 

теплоснабжения и системы ГВС; 

- автоматическое регулирование работы воздухонагревателей 

приточных систем; 

- установка энергоэффективных циркуляционных насосов; 

- установка приборов коммерческого учета тепловой энергии; 

- установка контрольно-измерительных приборов для управления 

качеством и количеством выработанного тепла, и качеством теплоносителя; 

- использование смесительных насосных узлов в контурах 

теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок, позволяющих 

снизить температуру обратного теплоносителя и значительно повысить 

качество регулирования и стабильность работы систем; 

- для снижения расходов тепла предусмотрена теплоизоляция 

магистральных трубопроводов систем теплоснабжения, отопления 

современным высокоэффективным теплоизолирующим материалом. 

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасная эксплуатация систем теплоснабжения объекта 

обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

- своевременное техническое обслуживание; 
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- ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, 

температура, расход); 

- ремонты (текущего, среднего, капитального) в объемах и в сроки, 

установленные нормативными документами; 

- испытания трубопроводов и оборудования на прочность и 

герметичность; 

- защита наружных поверхностей трубопроводов от коррозии – 

защитными антикоррозионными лакокрасочными покрытиями; 

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования температурой 

выше 40C; 

- контроль качества сварных соединений согласно нормативным 

требованиям; 

- немедленное отключение неисправного оборудования или участка 

сети при выявлении неисправностей, угрожающих безопасности граждан; 

- строгое соблюдение требований правил промышленной и пожарной 

безопасности и инструкций по обслуживанию и эксплуатации трубопроводов 

и сосудов, работающих под давлением. 

 

4.2.2.8. В части систем объектов информатизации и связи 

Данным подразделом проектной документации предусматриваются 

слаботочные сети на объекте. 

Охранная сигнализация 

Система строится на базе оборудования ЗАО НВП «Болид». 

Количество рубежей охраны – 2. АРМ охраны предусматривается разместить 

в помещении охраны. Помещение охраны предусматривается оснастить 

«тревожной кнопкой». К установке приняты магнитоконтактные адресные 

извещатели С2000-СМК, поверхностные звуковые адресные С2000-СТ, 

оптико-электронные адресные С2000-ИК. Двухпроводную линию системы 

ОС предусматривается выполнить кабелем типа КПСВЭВнг(А)-LS 1х1х0,75. 

Бесперебойность электропитания оборудования предусматривается 

обеспечить с помощью РИП-12 исп.54 и ИБП. 

СКУД 

Система строится на базе оборудования ЗАО НВП «Болид» и «Vizit». 

Двери, подлежащие контролю доступа, оснащаются электромагнитными 

замками, считывателями карт, кнопками «на выход», контроллерами доступа, 

доводчиками, извещателями магнитоконтактными, устройствами 

коммутационными. Вся информация о состоянии системы выводится на АРМ 

охраны кабелем типа КПСВЭВнг(А)-LS 2х1х0,75. Считыватели карт и 

кнопки «на выход» подключаются кабелем типа витая пара. 

Система охранного видеонаблюдения 

К установке на объекте приняты IP-камеры для внутренней и уличной 

установки с ИК-подсветкой. Передача сигнала предусматривается кабелем 

типа ParLan F/UTP cat. 5e PVCLS нг(А)-LS 4х2х,052 на оборудование 

коммутации и регистрации в помещении охраны. Сетевой видеорегистратор 

предусматривается установить в помещении охраны. Для визуального 
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наблюдения за картинкой предусматриваются мониторы. Бесперебойность 

питания оборудования обеспечивается установкой ИБП.  

В проектной документации представлены расчеты емкости 

аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. 

СКС 

Телекоммуникационный шкаф ШТ на 42U с активным, кроссовым 

оборудованием и ИБП предусматривается установить в помещении 

серверной. От шкафа предусматривается абонентская разводка кабелем типа 

витая пара до мест установки информационных розеток.   

Радиофикация 

Трансформатор ТАМУ-10-120/15В устанавливается в серверной. От 

трансформатора предусматривается распределительная сеть до мест 

установки радиорозеток кабелем типа КПСВВнг (А)-LSLTx 1х2х1,38. 

Проводное радиовещание и система оповещения ГОЧС. 

Для организации объектовой системы оповещения сигналами ГОЧС на 

защищаемом объекте предусматривается устройство двух каналов 

объектовой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на 

базе оборудования АО «КНИИТМУ» блока сопряжения «П-166Ц» и 

объектовой станции ПАК «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения 

«БСМС-VT» для сопряжения с региональной системой оповещения (РСО). 

На кровле устанавливается коллинеарная антенна с рабочей частотой 

470 МГц, сигнал с которой кабелем коаксиальным передается в серверную на 

блок КТСО. С выхода блока сопряжения «П-166Ц» и объектовой станции 

сигналы управления и звукового оповещения поступают на Вход 1 и Вход 2 

блока коммутации «БК1-3 исп. К» для усиления. 

С выхода блока коммутации «БК1-3 исп. К» сигнал управления и 

оповещения о ЧС поступает на блок речевого оповещения, предусмотренный 

проектом АУПС в помещение охраны. 

Часофикация 

Первичная часовая станция «Дихрон-ЧК» устанавливается в 

телекоммуникационном шкафу в серверной. Вторичные часы 

устанавливаются в помещениях и подключаются к первичным часам кабелем 

КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 через ответвительные коробки. 

Телевидение 

На кровле здания предусматривается установка дециметровой антенны 

МИР Х100. В помещении серверной устанавливается головная станция 

СГ3000-мини и усилитель сигнала. Магистральная и абонентская сеть 

телевидения предусматривается кабелем типа РК 75-7-327 нг(А)-LSLTx. Для 

ответвления кабеля предусматривается ответвитель. 

Система связи для МГН 

Вызывная система для МГН построена на базе оборудования «АЛЬФА-

МГН», совмещенного с пультом диспетчера «AN-CO8». У центрального 

входа устанавливается абонентское устройство вызова AN-BR. Помещения 

оборудуются устройствами вызова, устройствами отмены вызова, 

абонентскими устройствами вызова AN-BR, светозвуковыми 
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сигнализаторами. Сеть системы выполняется кабелем типа витая пара. 

Внешние сети 

Для строительства кабельных линий связи проектом предусмотрено 

устройство двухотверстной кабельной канализации связи на основе трубы 

ПНД d=110 мм от существующих колодцев связи, с установкой колодца 

протяжного ККС-2 (НТК1) на границе участка. Ввод в проектируемое здание 

дворца культуры из колодца НТК-1 осуществляется в серверную (пом.3.3.1) 

гибкими двустенными трубами ПНД диаметром 63 мм. в количестве 2 штук. 

Телефонизация 

Телефонизация объекта, входящая в полный пакет 

телекоммуникационных услуг, обеспечивается силами ПАО «Ростелеком» 

(договор от 02.03.2020 №3-0404/2020 на оказание услуг). 

Для внутренней коммутации абонентов предусматривается установка 

гибридной мини-АТС МР11 в шкафу ШТ в серверной. Сеть телефонизации 

выполняется кабелем типа витая пара. 

Технологические решения. Мультимедийное оборудование зала и 

общественных пространств 

Данным подразделом проектной документации предусматриваются 

мультимедийные решения объекта. 

Комплекс мультимедиа представляет собой комплекс следующих 

подсистем: 

- подсистема видео отображения; 

- подсистема звукоусиления; 

- подсистема постановочного освещения; 

- подсистема верхней механики и одежды сцены; 

- подсистема звукоусиления танцевально-гимнастического зала; 

- подсистема фонового звука; 

- подсистема управления; 

- подсистема для слабослышащих; 

- мобильный комплект. 

Подсистема видео отображения 

В состав подсистемы входят: 

- проектор Christie D20WU-HS; 

- проекционный моторизированный экран JT Motors Rollo Jumbo. 

- мониторы Dell U2419H. 

В качестве дублирующих средств отображения оператора 

используются дисплеи с диагональю 23,8” и разрешением 1920х1080 

(в количестве 2 шт.). Источником видео является компьютер оператора. 

Рабочее место оператора находится в помещении 8.2. 

Подсистема звукоусиления 

Подсистема состоит из аудиопроцессора, усилителей мощности, 

устройства подавления обратной акустической связи, цифрового микшера, 

наушников, акустических систем, микшерного пульта, сетевого коммутатора, 

радиомикрофонов.  

Усилители мощности и цифровой аудиопроцессор устанавливаются в 
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телекоммуникационной стойке на сцене. В качестве акустических систем в 

зале используются акустические системы Lerasonic. В операторской 

размещаются два студийных звуковых монитора Kramer Dolev 5 для 

мониторинга аудиосигнала. Рабочее место звукооператора находится в 

помещении 8.2. 

Подсистема постановочного освещения 

Подсистема включает в себя следующий состав системы 

постановочного освещения: 

- световое оборудование; 

- система управления постановочным освещением; 

- система распределения сигналов управления. 

Рабочее место светооператора находится в помещении 8.2. 

Подсистема верхней механики и одежды сцены 

Над сценой расположен механизм занавеса радиальный (РМЗ-Т) с 

электроприводом. Также над сценой в качестве задника располагается 

механизм занавеса прямого (ПМЗ-Т) с электроприводом. Для размещения 

приборов постановочного освещения установлены две подъемно-опускные 

софитные фермы. Выносной софит оснащен лебедкой театральной 

электромеханической вальной карданной с двумя валами, серии KIOR-LVK. 

Софит над сценой оснащен лебедкой театральной электромеханической 

беспротивовесной, серии KIOR-LEB. Для размещения и обслуживания 

акустических систем перед порталом сцены устанавливаются три 

электрических цепных лебедки BGV-D8 Plus с дистрибьютером питания PD-

4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor.  

Для возможности управления занавесом и задником возле оператора 

устанавливаются дистанционные пульты. 

Подсистема звукоусиления танцевально-гимнастического зала 

Подсистема звукоусиления зала состоит из двух портативных 

акустических систем Yamaha STAGEPAS 1K. Данные системы включают в 

себя цифровой микшер, сабвуфер, звуковую колонну, прием входного 

сигнала по Bluetooth. 

Подсистема фонового звука 

Предусмотрено зонирование подсистемы фонового звука. Для каждой 

зоны используется свой независимый источник звука. Всего используется 

три зоны. 

В состав подсистемы фонового озвучивания входят следующие 

основные функциональные элементы: 

- источники фоновой музыки Ecler DUO-NET PLAYER – 2 шт.; 

- усилитель мощности для пассивных акустических систем. В данной 

системе используются усилитель Bosch PLM-4P220 – 2 шт.  

- акустические системы Bosch LC20-PC60G6-8E – 10 комплектов, 

расположенные в основных общественных местах. 

Аудиопроцессор предназначен для обеспечения разборчивого 

звукового сигнала во всех помещениях с фоновым звуком. В качестве 

звукового процессора используется Symetrix Prism 8x8. 
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Для возможности управления громкостью фонового звука и 

переключения музыкальных композиций в музейно-выставочном 

пространстве и для зала кафе в помещении на барной стойке, 

устанавливается сенсорная панель управления. Управление фоновым звуком 

в зоне фойе осуществляется с помощью ПК оператора. 

В аппаратной, где размещается оператор зала, а также в помещении 

кассы, располагающейся на первом этаже возле входа, устанавливается 

микрофон на гусиной шее Sennheiser MEG 14-40-L-II B с подставкой для 

микрофона Sennheiser MAT 153-S 

Подсистема управления 

В качестве главного органа управления предлагается использовать 

настольную сенсорную панель управления Crestron TSW-1060-B-S, 

устанавливаемую в аппаратной зала, где располагаются рабочие места 

оператора, светооператора и звукооператора. 

Для управления фоновой музыкой в зале кафе используется сенсорная 

панель управления Ecler WPNETTOUCH, установленная на барной стойке. 

Для музейно-выставочного пространства используется также сенсорная 

панель управления фоновой музыкой Ecler WPNETTOUCH установленная в 

помещении 7.1. 

В помещении кассы, для управления выбором зоны, куда будет 

транслироваться речевое сообщение, устанавливается сенсорная панель 

Crestron TSW-1060-B-S. 

Подсистема для слабослышащих 

В состав подсистемы для слабослышащих входят следующие основные 

функциональные элементы: 

- преобразователь электромагнитный НИКФИ ПЭМ-400-02 – 1 шт.; 

- электромагнитная петля для 200 м
2
 НИКФИ КППГнг(А)-HF 14x1 – 1 

шт. Электромагнитная петля размещается по периметру зала в закладные под 

полом. 

Мобильный комплект 

Мобильный комплект предназначен для сопровождения мероприятий, 

проходящих как внутри, так и на прилегающей территории центра. 

Мобильный комплект включает в себя: 

- мобильную сцену, состоящую из трех секций сценического подиума – 

GUIL TM440/2x1; 

- рэковый кейс на колесах – GATOR GRC-12X10PU; 

- микшерный пульт на 16 каналов – Yamaha MGP16X; 

- мультикор на 8 входов и 4 выхода – First Cabel 1K-PB1UPW8/4XB-30; 

- четыре комплекта радиомикрофонов; 

- комплект активных акустических систем, состоящий из: 

- двух активных сабвуферов – Yamaha DXS18XLF; 

- двух активных сателлитов – Yamaha DZR12; 

- двух активных мониторов сцены – Yamaha DZR12; 

- комплекта постановочного света. 
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4.2.2.9. В части технологических решений объектов социально-

культурного назначения 

Предусмотрено строительство нового здания объекта «Строительство 

Центра культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова». 

На первом этаже размещен входной вестибюль-фойе с кассой, 

гардеробами и санузлами, помещением охраны и административными 

помещениями. Вокруг него удобно сгруппированы предприятие питания на 

48 посадочных мест (с отдельным входом) и многоцелевой зрительный зал на 

199 мест (с отдельным входом) с эстрадой для возможного проведения 

концертов, театральных постановок, просмотра кинофильмов. При зале 

вспомогательные помещения: аппаратная; артистические гримерные с 

душевыми кабинами; помещение для хранения реквизита; помещение для 

реквизита с рабочим местом для мелкого ремонта; кладовая костюмов с 

костюмерной). Зал имеет два входа – из вестибюля и с улицы. 

В здании также размещены танцевально-гимнастический зал с 

раздевалками и душевыми (занятия по хореографии, ритмике, аэробике); 

помещение временных экспозиций (для организации выставок – фотографии, 

рисунков и т.д.), для хранения экспонатов и сборки-ремонта малогабаритных 

инсталляций предусмотрено подсобное помещение с местом сотрудника; 

четыре универсальных класса для кружково-студийных занятий, в том числе 

два компьютерные; помещения администрации. 

Количество посетителей в центре – до 400 человек. Штат персонала – 

18 человек, в максимальной смене – 16 человек. 

В вестибюле фойе организована гостиная в виде зоны выделенной 

мебелью (диваны, журнальные столики, декоративные растения и т.д.) 

Пропускная способность танцевального зала: для посетителей вечеров 

танцев, дискотек – 40 человек; для посетителей занятий по хореографии, 

танцам, ритмикой – 18 человек. При зале размещены гардеробы для мужчин 

и женщин с душами и санузлами. Количество шкафов для одежды 

рассчитано на пропускную способность зала с учетом следующей смены. Зал 

оборудован двухрядными хореографическими станками и зеркалами. 

Универсальные классы предназначены для занятий по интересам, 

оборудованы учебной мебелью, в компьютерных классах установлена 

компьютерная мебель и техника. 

Административные помещения выполнены с естественным 

освещением и оборудованы офисной мебелью, компьютерной и оргтехникой. 

Для инструкторов-консультантов предусмотрены помещения 

преподавателей. 

Предприятие питания на 48 посадочных мест имеет собственную 

загрузочную и предназначено для обеспечения питанием посетителей центра, 

а также для сотрудников. Форма производства – полуфабрикаты высокой 

степени готовности. Обслуживание посетителей осуществляется через 

барную стойку. Применяемая посуда – многоразового использования. 

Оборудование работает от электричества. Ассортимент продукции: горячие 
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первые и вторые блюда, холодные блюла и закуски, напитки, выпечные 

изделия из замороженных полуфабрикатов. Количество условных блюд, 

выпускаемых предприятием в сутки – 760. Режим работы – односменный (8 

часов). Списочный состав персонала – 10 человек, в смену работают 7 

человек. 

Вход в обеденный зал для посетителей организован из вестибюля-фойе, 

персонал предприятия питания входит через служебный вход. 

В составе предприятия: обеденный зал на 48 мест; горячий цех с 

доготовочным участком и участком моечной столовой и кухонной посуды; 

овощной цех; гардероб персонала с душевой и зоной отдыха (единый для 

мужчин и женщин); санузел персонала; охлаждаемая и морозильная камеры; 

кладовая сухих продуктов; загрузочная. 

 

4.2.2.10. В части систем автоматизации 

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления 

предназначена для сбора и обработки информации от инженерных систем, 

телеуправления удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи. 

Для построения общей системы управления и диспетчеризации в 

качестве базового программного обеспечения применяется SCADA фирмы 

ИнСАТ. 

В помещении 2.1 охраны размещается автоматизированное рабочее 

место диспетчера. 

Организация сети диспетчеризации предусматривается с 

использованием Ethernet. 

Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие инженерные 

системы: приточно-вытяжная вентиляция; сплит-система 

кондиционирования; ИТП; воздушно-тепловая завеса. 

Система автоматизации общеобменной вентиляции и 

кондиционирования. 

На объекте предусматриваются системы приточной и вытяжной 

вентиляции с механическим побуждением П1В1, П2В2, П3, П4В4, П5В5, В3, 

В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15. 

В состав приточных систем входят: воздушный клапан, фильтр, 

водяной воздухонагреватель, водяной воздухонагреватель, роторный 

рекуператор, вентилятор, пульт управление системой. Системы 

поддерживают температуру подаваемого воздуха в обслуживаемые 

помещения управлением исполнительного механизма регулирующего 

клапана на теплоносителе в зимний и переходный периоды.  

Автоматизация приточных систем обеспечивает: 

- защиту калорифера отопления от замораживания по температуре 

обратной воды калорифера отопления и температуре воздуха после 

калорифера отопления; 

- регулирование температуры приточного воздуха управлением 

исполнительного механизма регулирующего клапана на теплоносителе по 

сигналам датчика температуры приточного воздуха; 
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- контроль перепада давления на вентиляторе (для систем без 

частотного регулирования); 

- управление двигателем вентилятора; 

- изменение производительности посредством частотного 

преобразователя (при наличии); 

- управление циркуляционным насосом; 

- управление рекуператором; 

- контроль работы двигателя вентилятора; 

- контроль работы двигателя циркуляционного насоса; 

- управление воздушной заслонкой; 

- защиту по перегреву электрического нагревателя; 

- сигнализацию об авариях; 

- работа системы в режимах «зима»-«лето». 

- блокировку работы приточной установки при поступлении сигнала 

«Пожар», с сохранением работы цепей защиты теплообменника от 

замерзания. 

Вывод в систему диспетчеризации осуществляется с использованием 

интерфейса Ethernet c каждой системы на коммутатор расположенный в 

помещении охраны. Приточные системы имеют возможность управляться с 

проводных пультов управления располагаемых в обслуживаемых 

помещениях. 

Автоматизация вытяжных систем обеспечивает: 

- управление вентилятором; 

- контроль работы/аварии двигателя вентилятора; 

- блокировки работы вытяжной установки при поступлении сигнала 

«Пожар» в щит ЩУ-В от системы АПС. 

Вывод в систему диспетчеризации вытяжных систем обеспечивается 

через щит диспетчеризации ЩД с использованием интерфейса Ethernet. 

На объекте размещаются две водяные воздушно-тепловые завесы 

фирмы «Тепломаш». Автоматизация воздушных тепловых завес с водяным 

подогревом обеспечивает: 

- включение воздушной тепловой завесы при открывании ворот; 

- автоматическое отключение воздушной завесы после закрытия ворот 

и восстановления температуры воздуха в зоне ворот до установленного 

значения; 

- защиту от замерзания теплообменника по температуре обратной 

воды; 

- блокировку работы при поступлении сигнала «Пожар». 

Управление (включение/отключение) воздушно-тепловыми завесами, 

обслуживающие входы в здание, производится по датчику температуры, 

установленным в обслуживаемых зонах, для автоматического поддержания 

температуры воздуха в тамбурах входов в заданных пределах. 

Защита от замораживания тепловых завес при пожаре обеспечивается 

устройством на узле регулирования байпасной линии клапана, которая 

обеспечивает минимальный расход теплоносителя через теплообменник. 
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Предусмотрено отключение при пожаре. 

В помещениях аппаратной, серверной и музейно-выставочном 

пространстве предусмотрены сплит системы кондиционирования. Для 

помещения серверной 3.3 предусматривается 100% резервирование системы 

кондиционирования с применением модуля согласования. Предусмотрено 

отключение при пожаре. 

Система автоматизации и диспетчеризации ИТП. 

Система автоматизации ИТП выполнена на базе приборо-

программного комплекса «Трансформер-SL». Проектом предусмотрены 

следующие режимы работы ИТП: 

- ручной режим – команды формируются на щите управления 

переключателями и кнопками, расположенными на лицевой панели щита; 

- автоматический режим – команды формируются контроллером на 

основании информации полученной от периферийных датчиков по заданной 

программе. 

В автоматическом режиме управления автоматика теплового пункта 

обеспечивает: 

- контроль гидравлического режима в точках подключения к городской 

тепловой сети; 

- поддержание температуры теплоносителя, возвращаемого в 

городскую сеть, в соответствии с температурным графиком; 

- регулирование температуры подающего теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком в зависимости от температуры 

наружного воздуха, с возможностью относительной корректировки 

заданного значения (контуры отопления и вентиляции); 

- поддержание температуры ГВС в соответствии с заданием; 

- поддержание параметров давления в контуре отопления и вентиляции 

для обеспечения необходимой циркуляции теплоносителя; 

- поддержание параметров давления в контуре горячего водоснабжения 

и компенсации водоразбора для обеспечения необходимой циркуляции 

горячей воды; 

- управление циркуляционными насосами для поддержания заданного 

перепада давления; 

- контроль рабочих параметров в контурах систем (давление, 

температура, перепад давления); 

- контроль работоспособности и состояние насосов; 

- равномерное распределение моторесурсов насосов; 

- контроль работоспособности щита управления; 

- контроль соблюдения значений параметров, определенных режимной 

картой, поддержка технологических и аварийных границ параметров; 

- имеется возможность передачи информации о параметрах и 

состоянии систем ИТП по GSM модему. 

Для поддержания необходимых параметров температуры воздуха в 

помещении ИТП проектом ОВ предусмотрена вытяжная вентиляция. 

Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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В помещении ИТП для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрены 

два насоса TPE 32-15/2 A-O-A-BQBE-AA1, N=0,12 кВт, Q=5,75 м
3
/ч, Н=1,4 м 

(1 рабочий, 1 резервный) фирмы GRUNDFOS. Блоки управления 

комплектные размещаются на корпусе насоса, насосы имеют встроенный 

частотный преобразователь, который поддерживает давление в системе по 

датчику давления PE. В блоках управления предусмотрены входы для 

аналоговых и дискретных датчиков. 

В систему диспетчеризации через щит ЩД выводятся сигнал 

работа/авария с каждого насоса. Насосы блокируются между собой и через 

настройки блока обеспечивается их ротация по наработке. 

Внутренний противопожарный водопровод. 

В помещении ИТП для обеспечения гарантированного напора воды 

предусмотрена насосная установка повышения давления на пожарные нужды 

HYDRO MX 1/1 CR20-2, N=2,2 кВт, Q=23,76 м
3
/ч; H=13,05 м (1 рабочий, 

1 резервный) фирмы GRUNDFOS. На сети противопожарного водопровода 

при вводе в здание предусмотрены обводные задвижки с электроприводом 

N=0,25 кВт, которые открываются в случае пожара от кнопок у пожарных 

кранов. 

Управление системой противопожарного водопровода предусмотрено с 

использованием оборудования ЗАО НВП «БОЛИД». Управление насосов 

ВПВ осуществляется через шкафы контрольно-пусковые (ШКП), 

обеспечивают передачу в систему диспетчеризации наличие питания, 

положение переключателя ручн./авт., двигатель работа/авария. 

Управление обводными задвижками осуществляется через шкаф 

управления задвижкой (ШУЗ) обеспечивает возможность работы в режимах 

ручного и автоматического регулирования, контроль положения 

электрозадвижки, контроль исправности цепей управления двигателем, 

передачу сообщений по интерфейсу RS-485.  

В помещении ИТП и водомерного узла установлены счетчики воды на 

горячую воду ВСГН-25 и на холодную воду ВСХН-40 производства 

ООО НПП «Тепловодохран». Счетный механизм выполнен ввиде 

стрелочных и роликовых указателей объема на корпусе счетчика. 

Диспетчеризация не предусматривается, показания со счетчиков снимается 

службой эксплуатации. 

Диспетчеризация противодымной защиты. 

Диспетчеризация систем противодымной защиты выполняется на 

средствах пожарной сигнализации и предусматривается в следующем 

объеме: 

- автоматическое включение систем противодымной защиты по 

сигналу «Пожар» от станции пожарной сигнализации; 

- дистанционное включение систем противодымной защиты с пульта 

дежурной смены диспетчерского персонала; 

- дистанционное включение систем противодымной защиты от кнопок, 

установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах. 

При включении систем предусматривается: 
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- включение вентиляторов и открытие нормально закрытых 

противопожарных клапанов вытяжной противодымной вентиляции; 

- включение вентиляторов и открытие нормально закрытых 

противопожарных клапанов приточной противодымной вентиляции; 

- закрытие нормально открытых противопожарных клапанов; 

- отключение систем общеобменной вентиляции, кондиционирования 

воздуха и воздушного отопления; 

Отключение вентсистем и включение противодымных систем при 

пожаре осуществляется по сигналам из систем пожарной сигнализации. 

Отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре для приточных 

систем - индивидуально с сохранением электропитания цепей защиты от 

замораживания. Проектом предусмотрено автоматическое блокирование 

электроприемников систем вентиляции, кондиционирования (далее - 

системы вентиляции) с электроприемниками систем противодымной защиты 

для открытия противопожарных нормально закрытых дымовых клапанов в 

коридоре на этаже пожара и закрытия противопожарных нормально 

открытых клапанов. Алгоритм управления совместно действующих систем 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции - в зависимости от 

расчетных (возможных) пожароопасных ситуаций при возникновении 

пожара в одном из помещений, обеспечивает опережающее включение 

систем вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно 

времени запуска систем приточной противодымной вентиляции, а также 

отключение систем общеобменной вентиляции, не используемых для 

противодымной защиты. При отключении электропитания створки клапанов 

дымоудаления и подпора сохраняют заданное положение. Сигналы о 

включении (срабатывании) систем дымоудаления, подпора воздуха 

передаются на пост охраны. 

Для аппаратуры управления системами дымоудаления и подпора 

воздуха тепловая и максимальная защита не предусматривается. 

Кабельные проводки. 

Для прокладки кабельных линий системы автоматизации и 

диспетчеризации применяются кабельные изделия, не распространяющие 

горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении нг( )-HF. 

Магистральные кабельные линии выполняются с использованием 

закладных устройств сетей связи. Прокладка кабелей внутри венткамеры и 

технических помещений выполняется в лотке перфорированном. 

Ответвления от лотка выполняются в трубах ПВХ гофрированных. 

Контрольные кабельные трассы прокладываются отдельно от силовых. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и 

проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом 

огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Узел учета тепловой энергии 

Для узла учета тепловой энергии выбираем следующее оборудование: 
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Теплосчетчик ВИС.Т. ТС1-201, в комплект которого входит: 

- электронный блок (ЭБ); 

- комплект из двух первичных измерительных преобразователей (ПП-

100) 

для измерения и регистрации расхода теплоносителя Ду50. 

- комплект из двух термопреобразователей сопротивления с 

градуировкой 100П) для измерения и регистрации температуры 

теплоносителя; 

- комплект из двух преобразователей давления (МТ-100М). 

- две защитные гильзы для установки термопреобразователей 

сопротивления. 

Монтаж УУТЭ производится в помещении индивидуального теплового 

пункта потребителя. Комплект ПП устанавливается на подающем и обратном 

трубопроводах в соответствии с маркировкой. Комплект 

термопреобразователей КТПТР-05 устанавливаются на подающем и 

обратном трубопроводах в соответствии с маркировкой. 

Учет количества воды, идущей на подпитку квартальных сетей 

отопления и вентиляции, осуществляется по показаниям водомера, 

установленного на линии подпитки. 

Автоматическая установка пожаротушения 

Для защиты помещения для реквизита (8.7) и склада костюмов, 

костюмерная(8.8), используется установка газового автоматического 

тушения модульного типа хладоновым составом 125. 

Автоматическая установка газового пожаротушения включает в себя: 

модули для хранения и подачи газового огнетушащего состава; пожарные 

извещатели, технологические датчики, сигнализаторы давления; приборы и 

устройства контроля и управления АУГП; устройства, формирующие 

командные импульсы отключения систем вентиляции, кондиционирования и 

технологического оборудования в защищаемом помещении; устройства для 

сигнализации о положении дверей в защищаемом помещении; устройства 

звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании установки и 

пуска газа; шлейфы пожарной сигнализации, электрические цепи питания, 

управления и контроля АУГП. 

Основным конструктивом электрической части проектируемой АУГП 

является комплект аппаратуры: прибор приемно-контрольный управления 

«С2000-АСПТ»; оповещатель световой «Газ! Уходи»; оповещатель световой 

«Газ! Не входи». 

Шлейфы с пожарными дымовыми извещателями типа ИП-212-45 

включается в С2000-АСПТ. Сигнализатор давления СДУ, датчик контроля 

открытия дверей, шунтируются расчетными резисторами и включаются 

согласно схеме электрической. Пульт сигнализации С2000-АСПТ 

устанавливается в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала – охрана, пожарный пост. 

Подключение приборов к ППК выполняется кабелем КПСЭнг-FRHF 

через коробки соединительные. 
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Технические средства, устанавливаемые на объекте, относятся к I 

категории электроприемников по надёжности электроснабжения, в силу чего 

их электропитание осуществляется бесперебойным, т.е. от одного источника 

переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на 

резервное питание. 

Электропитание табло светового осуществляется от источника 

бесперебойного питания, встроенного в ППК, который в свою очередь 

питается от сети 220В, 50Гц. Внутри ППК автономного питания установлено 

два аккумулятора для резервирования питания: АКБ-12В, 4,5 Ач. Заземление 

оборудования и устройств выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, 

технической документации предприятий-изготовителей. 

 

4.2.2.11. В части организации строительства 

Проект организации строительства 

Сеть автодорог в районе по месту расположения объекта достаточно 

развита. 

Поставка бетона, металлоизделий, строительных материалов 

осуществляется автомобильным транспортом с предприятий и баз 

стройиндустрии города Нальчик на расстояние 20,0 км. Подъезд 

автотранспорта к месту проведения строительных работ осуществляется по 

существующим дорогам с асфальтированным и щебеночным покрытием. 

Строительный сектор г. Нальчика располагает мощной 

производственной базой и техническим персоналом необходимой 

квалификации для выполнения общестроительных работ. Проектом не 

предусматривается привлечение квалифицированных специалистов 

вахтовым методом и студенческих строительных отрядов для производства 

строительных работ. Доставка рабочих на строительную площадку 

осуществляется общественным транспортом. 

Строительство Центра культурного развития выполняется в границах 

землеотвода. Проектом не предусматривается использование для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства. 

Принятая организационно-технологическая схема, определяющая 

последовательность строительства объекта, направлена на соблюдение 

установленных сроков завершения строительства и качественное выполнение 

строительно-монтажных работ, на соблюдение требований по охране труда и 

окружающей среды. Строительство предусматривается поточным методом с 

комплексной механизацией всех основных строительных процессов при 

максимально возможном совмещении строительных, монтажных и 

специальных работ на объекте. 

Условия строительства – стеснённые. Стеснённость обусловлена 

интенсивным движением городского транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от зоны производства работ; расположением 

объектов капитального строительства в непосредственной близости от зоны 

производства работ; стесненными условиями складирования материалов; 
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работой грузоподъемного крана в пределах рабочих секторов. 

До начала основных строительно-монтажных работ на объекте 

выполняются работы по подготовке строительного производства, 

включающие общую организационно-техническую подготовку строительной 

организации к производству работ и комплекс подготовительных работ по 

организации и обустройству стройплощадки, необходимых для проведения 

строительно-монтажных работ и обеспечения безопасности строительства. В 

подготовительный период предусматривается: сдача-приемка геодезической 

разбивочной основы для строительства; освобождение строительной 

площадки для производства строительно-монтажных работ; устройство 

временных дорог и временного ограждения строительной площадки; 

размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 

складского, бытового и общественного назначения; устройство площадок для 

складирования строительных материалов и конструкций; организация связи 

для оперативно-диспетчерского управления производством работ, 

обеспечение строительства электроэнергией, водой на производственные, 

хозяйственные и противопожарные нужды; и т.д. Размещение временных 

административно-бытовых зданий и сооружений осуществляется за 

пределами зон потенциально опасных производственных факторов. 

Временное обеспечение строительства электроэнергией, теплом, водой 

для хозяйственно-бытовых и производственных нужд предусматривается от 

существующих городских сетей. Ацетилен и кислород на площадку 

доставляется в баллонах, централизовано спецтранспортом. Обеспечение 

строительства сжатым воздухом осуществляется от компрессора. 

В основной период выполняется строительство здания Центра 

культурного развития, включающее разработку грунта под котлован; 

возведение монолитных железобетонных столбчатых фундаментов; 

обратную засыпку пазух котлована; прокладку наружных инженерных 

коммуникаций; устройство каркаса здания, лестниц и кровли; возведение 

наружных стен; монтаж фасадной системы из сэндвич-панелей; устройство 

полов; установку окон, витражей и дверей; внутренние и наружные 

отделочные работы; монтаж внутренних инженерных сетей; благоустройство 

территории. 

Выполнение строительно-монтажных работ основного периода 

осуществляется в соответствии с согласованным и утвержденным в 

установленном порядке проектом производства работ, в котором содержатся 

решения по организации строительного производства, технологии и 

безопасности производства строительно-монтажных работ на объекте. 

Земляные работы выполняются механизированным способом. Для 

разработки траншей и котлована, обратных засыпок пазух котлована 

предусматривается применение одноковшового экскаватора. На 

планировочных работах используется бульдозер. В местах пересечения 

подземных коммуникаций разработка грунта производится вручную без 

применения ударных механизмов. Земляные работы выполняются в 

соответствии с указаниями рабочей документации, проекта производства 



63 

Ханипов/00149-20/КГЭ-22972 

работ и требованиями СП 45.13330.2017, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-

2002. Крутизна откосов траншей, котлованов принимается с учетом 

характеристик грунтов по СНиП 12-04-2002. Проектом предусматривается 

защита траншей и котлована от воздействия поверхностных вод в процессе 

строительства объекта. 

Транспортирование бетона на участок производства работ 

осуществляется специализированными средствами, обеспечивающими 

сохранение заданных свойств бетонной смеси. Подача бетона в зону 

производства работ предусматривается автобетононасосом типа СБ-91-А. 

Уплотнение уложенной бетонной смеси производится с помощью 

поверхностных и глубинных вибраторов. Бетонные работы выполняются в 

соответствии с рабочей документацией и проектом производства работ, 

включающим технологические карты на все виды работ по возведению 

монолитных конструкций, при соблюдении требований, изложенных в 

СП 70.13330.2012, по армированию, укладке бетонных смесей, выдержке и 

уходу за бетоном. 

Монтаж стальных конструкций и стеновых панелей, подача грузов в 

зону производства работ предусматривается стреловым краном с 

характеристиками, соответствующими условиям монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету стрелы. Монтаж производится в 

определенной технологической последовательности методами, 

обеспечивающими устойчивость монтируемых элементов и их прочность при 

монтажных нагрузках, а также безопасность производства монтажных, 

строительных и специальных работ на объекте. Монтажные работы с 

применением грузоподъемного механизма осуществляются в соответствии с 

указаниями проекта производства работ и требованиями СП 45.13330.2017, 

СП 70.13330.2012, Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения». Проектом 

предусматривается применение автомобильного крана типа КС-5576Б. 

Работа грузоподъемного механизма осуществляется в пределах знаков 

безопасности, ограничивающих вылет и поворот стрелы крана. В связи с 

ограниченными возможностями маневрирования крана на стройплощадке, 

возведения конструкций здания производится методом «на себя». 

Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения объекта 

производится в соответствии с указаниями проекта производства работ и 

типовых технологических карт при соблюдении технических условий 

владельцев коммуникаций и требований действующих нормативных 

документов по видам строительно-монтажных и специальных работ, 

входящих в состав строительства данных коммуникаций. 

Порядок организации и производства всех видов строительно-

монтажных работ при возведении объекта устанавливается в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

Работы в охранной зоне инженерных коммуникаций выполняются с 

соблюдением техники безопасности и правил охраны инженерных сетей в 
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соответствии с техническими условиями владельцев данных коммуникаций и 

в присутствии их ответственных представителей.  

В разделе представлены: календарный план строительства; 

стройгенплан на основной период строительства объекта. Приведена краткая 

характеристика района по месту расположения объекта и условий 

строительства. Определены потребности строительства в кадрах, 

энергетических и материально-технических ресурсах, временных зданиях и 

сооружениях, площадях складского назначения и открытого складирования 

материалов, конструкций и оборудования. Представлен перечень видов 

строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций. Приведено описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в местах расположения 

подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи. Представлены 

предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля. Приведено описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства, охране труда и технике 

безопасности. Представлены решения по охране объекта в период 

строительства, направленные на предотвращение несанкционированного 

доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов. 

Продолжительность строительства Центра культурного развития по 

адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова 

составляет 17,9 месяцев. 

Потребность строительства в кадрах на объекте составляет 35 человек, 

в том числе рабочих – 29 человек. 

 

4.2.2.12. В части охраны окружающей среды 

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации по объекту законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Период строительства 

В период строительных работ источниками загрязнения атмосферы 

являются: выбросы от дорожно-строительной техники, сварочных работ, 

окрасочных работ, земляных работ. 

Определено 4 неорганизованных источников выбросов загрязняющих 

веществ. В атмосферный воздух выделяется 13 наименований загрязняющих 

веществ. Максимально-разовый выброс составит – 0,1194 г/сек; валовый 

выброс составит –  0,2644 т/период. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

период строительства проведен с использованием программного комплекса 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ» версия 4.6, фирмы «Интеграл», реализующей приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 273 от 6 июня 

2017 года (МРР-2017). Расчет выполнен с учетом фонового загрязнения 

атмосферы, одновременности работы источников, дающих наибольший 

вклад в загрязнение атмосферы. 

Ближайшие нормируемые территории: 

- с запада – территория жилого дома на расстоянии 452 м; 

- с севера – территория жилого дома на расстоянии 300 м; 

- с юга – территория жилого дома на расстоянии 170 м; 

- с востока – территория площадки отдыха, Сквер Дружбы – на 

расстоянии 5 м. 

Для оценки возможной зоны влияния выбросов на окружающую среду 

были выбраны контрольные точки, расположенные на границе жилой 

застройки (РТ1-РТ2) и площадки отдыха (РТ3). 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не 

превышают 1ПДКм.р. для жилой застройки (РТ1-2) и 0,8ПДКм.р. для площадки 

отдыха (РТ3). Рассчитанные выбросы загрязняющих веществ могут быть 

приняты в качестве предельно-допустимых значений (ПДВ). 

Для снижения негативного влияния выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу до нормативных величин предусмотрены следующие 

природоохранные мероприятия: 

- проведение постоянного контроля уровня выбросов в атмосферу NOx 

и CO в составе выхлопных газов; 

- увлажнение территории объекта; 

- снижение количества работающего автотранспорта. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации определено 5 источников загрязнения 

атмосферы (четыре – неорганизованные (площадка мусоровоза, разгрузочная 

площадка, автостоянки в количестве 32 машиномест, в том числе 

4 машиноместа для людей с инвалидностью будут расположены на смежной 

территории проектируемой автостоянки на 100 машиномест согласно письму 

Местной администрации городского округа Нальчик б/н на № У-3626-20 от 

02.07.2020); 1 – организованный (вентвыброс предприятия питания)). 

В атмосферный воздух выделяется 11 наименований загрязняющих 

веществ. Максимально-разовый выброс составит – 0,1145 г/сек; валовый 

выброс составит – 0,2841 т/год. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в период эксплуатации объекта проведен с 

использованием программного комплекса УПРЗА «ЭКОЛОГ» версия 4.6, 

фирмы «Интеграл», реализующей приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 (МРР-2017). По 

результатам расчета, максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ не превышают 1ПДКм.р. для жилой застройки (РТ1) и 0,8ПДКм.р. для 

площадки отдыха (РТ2). Рассчитанные выбросы загрязняющих веществ 

приняты в качестве предельно-допустимых значений (ПДВ). 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 



66 

Ханипов/00149-20/КГЭ-22972 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Объект расположен в черте городской застройки по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н в территориальной зоне 

общественных парков, скверов и бульваров (Р1). Площадь участка с 

кадастровым номером 07:09:0101027:778 составляет 4000 м
2
, имеет 

категорию «земли населенных пунктов». Площадь застройки 1828 м
2
, 

площадь озеленения 745 м
2
. Изъятие земель во временное пользование не 

предусмотрено. 

По данным инженерно-экологических изысканий почвенный покров 

территории представлен техногенно трансформированными грунтами. 

Мощность плодородного слоя техногенных грунтов не соответствует 

требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. 

Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ» по уровню содержания гумуса. Норма снятия 

не устанавливается. 

По результатам исследований химического загрязнения содержание 

нефтепродуктов не превышает допустимого уровня, содержание 

бенз(а)пирена не превышает допустимого уровня, значения суммарного 

показателя загрязнения тяжелыми металлами составляет до 16, что 

соответствует допустимой категории загрязнения. Категория загрязнения 

грунта по микробиологическому показателю «Индекс БГКП» относится к 

умеренно опасной. По оставшимся микробиологическим и 

паразитологическим показателям оценивается как «чистая». 

В подготовительный период строительства объекта будут 

производиться земляные работы по выемке грунта под фундамент, под 

прокладку инженерных коммуникаций, по устройству искусственных 

дорожных покрытий. В соответствии с ведомостью объемов земляных масс, 

выемка грунта составляет 2560 
м3

, всего пригодного грунта – 1715 м
3
, 

избыток пригодного грунта – 932 м
3
. Излишки грунта, образующиеся при 

проведении земляных работ на проектируемом объекте, передаются для 

использования на других объектах строительства. Предусмотрено 

благоустройство и озеленение территории – с подвозом ПСП – 112 м
3
. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов, обоснование решений по очистке сточных 

вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных 

сбросов сточных вод 

Период строительства 

Гидрографическая сеть района исследований представлена рекой 

Нальчик, протекающей на расстоянии порядка 1,3 км южнее участка 

изысканий. Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом 

Российской Федерации составляет 200 м. Участок строительства не попадает 

в водоохранную зону. 

Временное водоснабжение в период строительства осуществляется из 
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существующих водопроводных сетей городского водоснабжения. Вода будет 

использоваться на хозяйственно-бытовые, противопожарные и 

производственные нужды. Вода для питьевых нужд – привозная 

бутилированная. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от временных 

зданий в существующие городские сети. Для обмывки колес автотранспорта, 

выезжающего со строительной площадки, предусмотрена мойка колес 

«Мойдодыр»-К-4, оборудованная системой оборотного водоснабжения. 

Предполагается установка биотуалета. 

В период строительства предусматривается сбор поверхностного стока 

воды со строительной площадки в 2 накопительные емкости общим объемом 

8 м
3
. Вывоз накопленных ливневых стоков осуществляется по договору со 

специализированной организацией на очистные сооружения. 

Период эксплуатации 

В здании запроектированы хозяйственно-бытовая и производственная 

системы канализации с самостоятельными выпусками в существующую сеть 

канализации. 

Источник водоснабжения - существующие водопроводные сети (ТУ на 

подключение к централизованной системе водоснабжения от 21.02.2020 

№ 18, выданные МУП «Водоканал» г. Нальчик). Водоотведение объекта 

предусматриваются в существующую городскую сеть хозяйственно-бытовой 

канализации (ТУ на подключение к централизованной системе 

водоотведения от 21.02.2020 № 18, выданные МУП «Водоканал» г. Нальчик). 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена 

система внутреннего водостока. Выпуск внутренних водостоков принят 

открыто в лотки около здания. Отвод ливневой канализации с кровли здания 

и с прилегающей территории объекта капитального строительства 

осуществляется  по спланированной поверхности в пониженные участки 

местности, в соответствии с письмом МКУ «Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства» местной администрации г.о. Нальчик от 

10.07.2020 № 1540(02-870). 

Автостоянки в количестве 32 машиномест, в том числе 4 машиноместа 

для людей с инвалидностью, будут расположены на смежной территории, 

согласно письму Местной администрации городского округа Нальчик б/н на 

№ У-3626-20 от 02.07.2020, в составе данного проекта решения по отведению 

поверхностных сточных вод с территории автостоянок не разрабатываются. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Период строительства 

Источники образования отходов – производство СМР, 

жизнедеятельность строительных бригад.  

Всего за период строительно-монтажных работ образуется – 

1853,42 тонн отходов производства и потребления (в том числе: III класса 

опасности – 0,52 тонн; IV класса опасности – 1826,56 тонн и V класса 

опасности – 26,34 тонн). 

Все образующиеся отходы временно хранятся (накапливаются) на 
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территории объекта (на строительной площадке) с учетом природоохранных 

требований и своевременно направляются на утилизацию или 

обезвреживание в лицензированные организации, либо направляются для 

захоронения на объекты размещения отходов, включённые в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации образуется 26,6 тонн/год отходов производства 

и потребления (в том числе: IV класса опасности – 6,5 тонн; V класса 

опасности – 20,1 тонн). 

Все образующиеся отходы временно хранятся (накапливаются) на 

территории объекта с учетом природоохранных требований и своевременно 

направляются на утилизацию или обезвреживание в лицензированные 

организации, либо направляются для захоронения на объекты размещения 

отходов, включённые в государственный реестр объектов размещения 

отходов. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания  

На территории планируется вырубка деревьев и кустарников, 

попадающих в зону строительства здания, проездов и инженерных 

коммуникаций. Вырубке подлежат 48 деревьев. Деревья, не подлежащие 

вырубке, защищаются от повреждения путем обшивки стволов на высоту не 

менее 2-х метров деревянными коробами. 

Предоставлена перечетная ведомость вырубаемой древесной 

растительности. Предоставлен Акт обследования зеленых насаждений 

комиссией Местной администрации г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.07.2020 № 45-1-23/6010, администрация не возражает 

против вырубки зеленых насаждений, компенсация за вырубку зеленых 

насаждений не требуется 

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий на участке 

изысканий редкие и исчезающие виды растений, занесённые в Красную 

книгу Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации, 

отсутствуют. На участке изысканий редкие и исчезающие виды животных, 

занесённые в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики и 

Российской Федерации, отсутствуют. 

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

Проектными решениями предусмотрено выполнение 

производственного экологического контроля (мониторинга) в периоды 

строительства и эксплуатации. Предусмотрен мониторинг атмосферного 

воздуха по химическим и по физическим факторам; контроль обращения с 

отходами. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат 

Предусмотрена плата за выбросы загрязняющих веществ в 
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атмосферный воздух; предусмотрены затраты на производственный 

экологический контроль (мониторинг) (ПЭК). 

 

4.2.2.13. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Проектируемые объекты располагаются вне зон с особыми условиями 

использования, а именно за пределами зон санитарной охраны подземных и 

поверхностных источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных 

зон сибиреязвенных скотомогильников, кладбищ. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (с изменениями №№ 1-4) (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03) санитарно-защитная зона для проектируемого здания не нормируется. 

Санитарные разрывы от проектируемых автостоянок для Центра 

культурного развития на 8 и 22 машиноместа в соответствии с таблицей 7.1.1 

«Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов 

застройки» р. 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной 

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и 

оказания услуг» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются, подтверждены 

расчетами рассеивания загрязняющих веществ и акустическими расчетами. 

На земельном участке под строительство Центра культурного развития 

содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает 

гигиенических нормативов (письмо ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 

31.10.19 № 253-спр). 

Земельный участок под строительство здания Центра культурного 

развития согласно протоколам испытаний ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ в городе 

Москве от 27.01.2020 №№ 42.165, 42.166, протоколу КХА ООО 

«МосГеоЛаб» от 19.12.2019 № 167 соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» (по санитарно-бактериологическим, санитарно-

паразитологическим, санитарно-химическим показателям; по степени 

эпидемической опасности и химической загрязненности относится к чистой и 

допустимой категории).  

В проектной документации выполнена оценка физических факторов 

воздействия: 

- в ходе инженерно-экологических изысканий проведены замеры 

уровня электромагнитных полей на территории строительства в двух точках, 

согласно протоколу ООО «МосГеоЛаб» от 04.12.2019 № 160-ЭМП-19, 

напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц 

составляет 0,05 кВ/м, интенсивность магнитного поля промышленной 

частоты 50 Гц – 0,01 мкТл; 

- в ходе инженерно-экологических изысканий проведены замеры 

уровня шума на территории строительства в двух точках, согласно протоколу 

ООО «МосГеоЛаб» № 160-Ш-19 от 04.12.2019, в дневное время – 

эквивалентный уровень звука составит 45 дБА и 49 дБА, максимальный 
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уровень звука – 55 дБА и 66 дБА, в ночное время - эквивалентный уровень 

звука составит 38 дБА и 40 дБА, максимальный уровень звука – 43 дБА и 

50 дБА что не превышает допустимые уровни в соответствии с требованиями 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

- при эксплуатации объекта постоянными источниками шума являются 

системы вентиляции и кондиционирования, непостоянными источниками 

автотранспорт. Расчётные точки приняты на границе жилой зоны и на 

границе зоны отдыха. Согласно расчетам уровень шума в расчетных точках 

не превышает допустимые уровни. А также проведен расчет шума, 

проникающего из венткамер в помещения музейно-выставочного 

пространства. Согласно расчетам уровень шума в указанном помещении не 

превышает допустимые уровни; 

- источниками шума при строительстве, являются строительные 

машины и механизмы. Расчет произведен с учетом расчетных точек на 

границе существующих жилых домов и на территории строительства. 

Согласно расчету ожидаемые максимальные уровни звука в расчётных 

точках незначительно превышают допустимые уровни в дневное время, в 

связи с чем проектной документацией предусматриваются организационно-

технические мероприятия: проведение работ только в дневное время 

(строгий дневной режим); организовать строительные работы таким образом, 

чтобы одновременно на площадке работало минимальное количество 

строительной техники; наиболее интенсивные по шуму источники 

располагать на максимально возможном удалении от жилых домов; 

осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с 

учетом взаимного звукоограждения и естественных преград; ограничить 

непрерывное время работы техники с высоким уровнем; ограничить скорость 

движения автомашин по стройплощадке; минимизировать передвижение 

грузового автотранспорта по территории стройплощадки; использовать 

настилы из деревянных площадок, под которыми устанавливаются 

амортизаторы в виде пневматической подушки (обычно, автомобильная 

камера); обеспечение работающих, находящихся в непосредственной 

близости от источников шума, индивидуальными средствами защиты. 

По функциональному назначению проектируемое здание относится к 

общественным зданиям и сооружениям. Количество посетителей – 371 чел. 

Количество работающих сотрудников: 18 человек, персонала 

предприятия общественного питания – 7 человек (списочный состав – 11 

человек). Режим работы – 8 часов в день, пятидневный рабочая неделя. 

Площади рабочих мест с ПЭВМ и расстановка ПЭВМ 

предусматривается с учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».  

Поточность технологического процесса в буфете соблюдена. 

Проектной документацией предусмотрено подключение Центра 

культурного развития к существующим городским сетям инженерно-
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технического обеспечения – к электроснабжению, водоснабжению и 

водоотведению, теплоснабжению. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение через оконные проёмы. Коэффициент естественного освещения в 

помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Строящееся 

здание Центра культурного развития, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1.2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», на 

нормативную продолжительность инсоляции соседних зданий и 

нормируемых площадок влияния не оказывает. Искусственное освещение 

помещений осуществляется светильниками с светодиодными лампами. 

Светильники и величины освещенности выбраны в соответствии с 

функциональным назначением помещений. Освещенности помещений 

приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Проектной 

документацией предусматривается наружное освещение территории Центра 

культурного развития. 

В здании запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод от 

существующих городских сетей. Качество питьевой воды соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Приготовление 

горячей воды в здании предусмотрено в ИТП, для нужд буфета 

дополнительно предусмотрены 3 электроводонагревателя. Подводка 

холодной и горячей воды предусматривается ко всем умывальным 

раковинам, моечным ваннам, душевой и поддону в комнате уборочного 

инвентаря.  

В здании запроектированы хозяйственно-бытовая и производственная 

системы канализации с самостоятельными выпусками в существующую сеть 

канализации. 

Для отведения дождевых и талых вод с части кровли здания на 

отмостку у здания предусмотрена система наружных фасадных водостоков. 

В центральной части здания для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания предусмотрена система внутреннего водостока. Выпуск внутренних 

водостоков следует принят открыто в лотки около здания. Отвод ливневой 

канализации с кровли здания и с прилегающей территории объекта 

капитального строительства принят по спланированной поверхности в 

пониженные участки местности. 

Источником теплоснабжения здания является котельная «Искож 2». 

Проектной документацией предусмотрено водяное отопление. В качестве 

нагревательных приборов приняты биметалические радиаторы и регистры из 
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гладких труб. Нагревательные приборы в танцевально-гимнастическом зале, 

а также в зрительном зале ограждаются декоративными экранами, 

исключающими ожоги и другие возможные травмы. Параметры 

микроклимата приняты в соответствии с действующими требованиями. 

Вентиляция помещений проектируемого здания запроектирована 

приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. 

Воздухообмены определены по кратностям и по расчету согласно 

действующим нормам и правилам. Над тепловым и моечным оборудованием 

в буфете предусмотрена локальная вытяжная вентиляция. Для улучшения 

параметров микроклимата проектной документацией предусмотрено 

кондиционирование воздуха (серверной, аппаратной, музейно-выставочном 

пространстве, зрительном зале, помещениях буфета и т.д.) 

Проектом предусмотрена автостоянки на 32 машино-места на смежной 

территории, согласно письмам Администрации г.о. Нальчик от 26.02.2020 

№ 45-1-23/1735 и от 20.02.2020 № 1-09/31. Для сбора ТБО предусмотрена 

мусорная камера в здании. 

Принятые проектные решения по планировочным решениям, 

внутренней отделке помещений, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, вентиляции, кондиционированию, освещению (естественному и 

искусственному), благоустройству территории не противоречат 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Проектной документацией предусматривается установка охранно-

защитной дератизационной системы (ОЗДС) в соответствии с требованиями 

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и проведению дератизационных мероприятий». Базовый вариант ОЗДС в 

своем составе имеет три компонента: БПИ – блок импульсного 

преобразователя; БВУ – блок высоковольтного усилителя; БЭ – барьер 

электризуемый. ОЗДС избавляет здание от грызунов и не дает заселиться в 

новое здание. 

В проекте организации строительства представлен расчет потребности 

в санитарно-бытовых помещениях на период строительства с учетом 

численности рабочих и групп производственных процессов. Для проведения 

строительства объекта имеются условия для привлечения местной рабочей 

силы, проживающей в г. Нальчик. Группы производственных процессов – 1в, 

1б, 2г, 3б.  

Вода для хозяйственно-бытовых нужд на строительной площадке от 

существующих централизованных сетей города, для питьевых нужд – 

привозная бутилированная. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от 

временных зданий в существующие городские сети. Электроснабжение 

территории строительства предусматривается от существующих сетей.  

В проекте организации строительства, в целях предупреждения 

воздействия на здоровье работников вредных факторов и возникновения 

профессиональных заболеваний, учтены гигиенические требования в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
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требования к организации строительного производства и строительных 

работ». 

Временное хранение отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации, предусматривается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

 

4.2.2.14. В части обеспечения пожарной безопасности 

Пожарная безопасность объекта в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ) обеспечена системой предотвращения пожара, 

системой противопожарной защиты, организационно-техническими 

мероприятиями. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 

приняты в соответствии с требованиями ст. 69 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных путей в 

соответствии с требованиями подп. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. Время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в согласно проектной документации 

соответствует требованиям ч. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от двух 

проектируемых пожарных гидрантов в соответствии с требованиями ст. 62, 

68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Расход воды на наружное 

пожаротушение принят не менее 15 л/с в соответствии с СП 8.13130.2009. 

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности – С0 , класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1 с 

помещениями Ф2.2, Ф3.2, Ф4.3, Ф5.1, одноэтажное. Степень огнестойкости 

здания, пределы огнестойкости строительных конструкций, пределы 

огнестойкости заполнения проемов, классы конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций предусмотрены в соответствии с 

требованиями ст. 35, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 

СП 2.13130.2012. Предусмотрено применение строительных конструкций, не 

способствующих скрытому распространению горения в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 

п. 5.2.2 СП 2.13130.2012. 

В зальных помещениях и гардеробном помещении подкласса Ф2.1 

применены материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в соответствии с требованиями ч. 6, 13 ст. 134 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

Для эвакуации людей предусмотрены эвакуационные пути и выходы, 

выполненные в соответствии с требованиями ст. 53, 89 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Применяемые декоративно-отделочные, 
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облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации 

соответствуют ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Согласно п. 7.9 СП 160.1325800.2014 общие пути эвакуации предусмотрены 

с ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Освещение путей эвакуации по маршрутам эвакуации, установка световых 

указателей (знаков безопасности) соответствуют СП 52.13330.2011, 

СП 3.13130.2009. 

Расстояние по путям эвакуации до выхода наружу для маломобильных 

групп населения соответствуют СП 59.13330.2012 и обосновано расчетом 

безопасной эвакуации всех групп мобильности. 

Предусмотрен подъем личного состава подразделений пожарной 

охраны на этажи и выходы на кровлю здания в соответствии с подп. 2 ч. 1 

ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

приняты в соответствии с требованиями ст. 27 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 12.13130.2009. Помещения производственного и 

технического назначения выделены противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа  в соответствии с п. 5.4.2 СП 4.13130.2013. 

Проектной документацией предусмотрено оборудование помещений 

автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями 

ст. 54, 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 

СП 5.13130.2009. В помещениях склада костюмов и склада реквизита 

предусмотрена автоматическая установка пожаротушения в соответствии с 

требованиями ст. 61, 83, 91, 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ, СП 5.13130.2009. 

Предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 54, 84, 91 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009. 

Проектной документацией предусмотрен внутренний 

противопожарный водопровод в соответствии с требованиями ст. 86 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 10.13130.2009. Число 

пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение приняты с учетом требований СП 10.13130.2009. 

Предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция в 

соответствии с требованиями ст. 56, 85, 138 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, разд. 7 СП 7.13130.2013. Предусмотрено обеспечение 

нормируемого предела огнестойкости воздуховодов систем вытяжной 

противодымной вентиляции и размещение вентиляторов для удаления 

продуктов горения в соответствии с пп. 7.11, 7.12 СП 7.13130.2013. 

Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре для возмещения 

объемов удаляемых из них продуктов горения в соответствии с п. 8.8. 

СП 7.13130.2013. 

В системах вентиляции предусмотрено обеспечение нормируемого 

предела огнестойкости транзитных воздуховодов в соответствии с 

требованиями пп. 6.17-6.21, прил. В СП 7.13130.2013. Предусмотрены 
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противопожарные нормально открытые клапаны с электроприводами в 

соответствии с требованиями пп. 6.10, 6.22 СП 7.13130.2013. Предусмотрена 

подача наружного воздуха при пожаре для возмещения объемов удаляемых 

из них продуктов горения в соответствии с п. 8.8. СП 7.13130.2013. 

Электроприемники систем противопожарной защиты отнесены к 

электроприемникам I категории надежности электроснабжения согласно 

ПУЭ, СП 6.13130.2013. 

Электрооборудование запроектировано в исполнении, 

соответствующем классу помещения и характеристике среды в соответствии 

с требованиями ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Молниезащита предусмотрена с учетом требований СО 153-34.21.122-2003, 

РД 34.21.122-87. 

Предусмотрены первичные средства пожаротушения в соответствии с 

требованиями ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, раздела 

XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе на стадии эксплуатации объекта. 

 

4.2.2.15. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

В проектной документации отсутствуют технические устройства, 

участки и цеха, которые можно отнести к категории опасных 

производственных объектов в соответствии с приложением 1 к 

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

 

4.2.2.16. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Определение границ зон потенциальной опасности намечаемого района 

строительства произведено на основании Исходных данных Главного 

управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республики от 02.03.2020 

№ 70-2-9. 

Характер использования помещений строящегося здания не 

предполагает размещения потенциально-опасного производства, а также 

хранения, обращения и использования взрывчатых, ядовитых и  

радиоактивных веществ и материалов. 

Рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации, связанные с 

пожарами в проектируемом здании, неисправностями электрического 

оборудования и инженерных сетей. 

Выполнен прогноз возможных негативных событий, связанных с 

террористическим воздействием. 
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Объем и содержание мероприятий по защите людей, находящихся в 

здании  центра от гипотетических чрезвычайных ситуаций определены в 

проекте исходя из принципа необходимой достаточности и максимальной 

возможности снижения последствий.  

Отражены технические решения и организационные мероприятия 

(оповещение людей, определение объемов аварийно-спасательных работ и 

привлекаемых для проведения данных работ сил и средств,  организация 

эвакуационных мероприятий и т.п.), направленные на снижение последствий 

возможных аварий, описан алгоритм выполнения работ повседневного 

характера в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Разработаны рекомендации по обеспечению безопасности персонала 

строительных бригад при проведении строительно-монтажных работ. 

Представлено описание геологических, гидрологических и 

климатических условий района строительства. 

Выбор конструктивных и технологических решений произведен исходя 

из оценки опасности природных воздействий на объект строительства с 

учетом результатов инженерных (экологических, гидрометеорологических, 

геодезических и геологических) изысканий. 

Исходные данные для проектирования 

Исходные данные и требования для разработки Раздела «ПМ ГОЧС», 

выданные Главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской 

Республике от 02.03.2020 № 70-2-9. 

Перечень мероприятий по противодействию терроризму 

Выполнена количественная оценка возможных масштабов реализации 

террористических угроз. 

Представлены мероприятия, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность зданий и сооружений в процессе эксплуатации согласно 

проектной документации обеспечивается выполнением требований ст. 8, 36 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ и Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю 

письмом Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

12.05.2020 № 00916-20/КГЭ-22972/04, от 08.06.2020 № 01146-20/КГЭ-

22972/kge, от 25.06.2020 № 01276-20/КГЭ-22972/kge направлялись замечания 

по результатам экспертной оценки в отношении представленной проектной 

документации с предложением об оперативном внесении изменений в 

проектную документацию. 

Проектная документация с внесенными в оперативном порядке 
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изменениями представлена заявителем письмами ФГУП ЦНРПМ от 

от 25.05.2020 № 25-05-э, от 05.06.2020 № 05-06-э, от 15.07.2020 № 15-07-э, 

от 23.07.2020 № 23-07-э, от 19.08.2020 № 19-08-э, от 02.09.2020 № 02-09-э. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 

внесены следующие изменения в проектную документацию: 

 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 

1. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ). Обосновано соответствие проектных 

решений информации, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, в части соответствия видам разрешенного использования земельного 

участка, максимальному проценту застройки, минимальному проценту 

озеленения. Представлен градостроительный план земельного участка 

№ 07301000-5624 от 02.06.2020. 

2. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ). Представлено Изменение к заданию на 

проектирование № 2 от 03.07.2020. 

3. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ). Сведения о территориальной зоне, в 

которой расположен земельный участок, представленные в разделе 

«Пояснительная записка», приведены в соответствие с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка. 

4. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1). Представлен ситуационный план. 

5. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1). Представлен сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

6. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ); том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1). 

Представлен расчет количества парковочных мест для легковых 

автомобилей, в том числе парковочных мест для личного автотранспорта 

инвалидов. Представлено письмо Местной администрации городского округа 

Нальчик б/н на № У-3626-20 от 02.07.2020 об устройстве парковки с 

выделением 32 машиномест, в том числе 4 парковочных мест для 

автотранспорта инвалидов. 

7. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1). Представлены проектные 

решения по организации поверхностного водоотвода. 

8. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1). Текстовая часть раздела 

дополнена описанием проектных решений по вертикальной планировке, 

поверхностному водоотводу, благоустройству, озеленению; текстовая часть 

раздела приведена в соответствие с графической. 

9. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1). Предусмотрены пешеходные 

пути, обеспечивающие условия передвижения маломобильных групп 

населения по участку и к доступному входу в здание. 

10. Том 10 (19000292/834.6-ОДИ). В разделе «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов» указаны пути, обеспечивающие условия 

безопасного передвижения маломобильных групп населения, дополнена 

текстовая часть раздела. 

11. Том 11.3 (19000292/834.6-СМ3). Представлены откорректирован-

ные ведомости объемов работ и материалов по разделу «Схема 

планировочной организации земельного участка». 
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4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

1. Внесено изменение № 1 от 18.05.2020 в Задание на проектирование, 

п. 2.2. Уточнена вместимость кафе. 

2. Внесено изменение № 2 от 03.07.2020 в Задание на проектирование. 

Уточнён набор помещений для танцевального зала, универсальных классов. 

3. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1), стр. 14. Уточнена отметка площадок 

перед входами в здание. 

4. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1), стр. 16, 19. Предоставлены данные по  

гидроизоляции в полах. 

5. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1), стр. 16-23. Внесены изменения в 

применяемые отделочные материалы. Импортные материалы заменены на 

Российские аналоги. 

6. Том 10 (19000292/834.6-ОДИ), стр. 8. В основаниях для разработки 

раздела использован действующий нормативный документ. 

7. Том 11.3 (19000292/834.6-СМ3). Импортные материалы заменены на 

российские аналоги. 

 

4.2.3.3. В части конструктивных решений 

1. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). В разделе «Общие положения» 

текстовой части откорректированы идентификационные признаки объекта. 

2. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). В текстовой и графической устранены 

разночтения по указанной сейсмичности района строительства. 

3. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). В текстовой части описаны 

конструктивные и технические решения подземной части объекта. 

4. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Приложено технико-экономическое 

сравнение возможных вариантов проектных решений по устройству 

фундаментов. Фундаменты под колонны рам каркаса блоков 

запроектированы столбчатыми монолитными железобетонными. 

5. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Разработаны узлы установки колонн 

на фундаменты. 

6. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Для фундаментов и балок-распорок 

указан защитный слой бетона. 

7. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Откорректированы решения по 

устройству цоколя, под цоколем предусмотрена бетонная подготовка. 

8. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Предусмотрены мероприятия по 

устройству внутренних стен и перегородок в зданиях, проектируемых в 

сейсмических районах. 

9. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Откорректированы расположения 

элементов вертикальных связей между колоннами. 

10. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Разработаны узлы армирования 

железобетонной плиты пола, узлы крепления косоуров лестниц к колоннам 

каркаса, решения для ограждения лестниц и площадок, решения по 

устройству навесов. 
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11. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). Обоснован принятый способ 

огнезащиты металлических конструкций каркаса здания. 

12. Том 4.1 (19000292/834.6-КР1). «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части конструктивных решений приведены в 

соответствие с результатами «Инженерно-геологических изысканий» в части 

уровня подземных вод и агрессивности грунтов. 

 

4.2.3.4. В части систем электроснабжения 

1. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая часть. Представлены 

сведения и проектные решения внешнего электроснабжения здания. 

2. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1). В текстовой части указана 

категория электроснабжения потребителей здания. 

3. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1). Представлена измененная схема 

принципиальная силовой сети 0,4 кВ. 

4. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), спецификация оборудования и 

материалов. Конструктив шкафа ППУ для подключения пожарной нагрузки 

здания принят в соответствии требованиям п. 4.10 СП 6.13130.2013. 

5. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Предусмотрена установка устройств УЗП (УЗИП) на вводе в здание для 

ограничения перенапряжения при ударе молнии. 

6. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Прокладка электрических кабелей в зрительном зале выполнена с учетом 

требований п.7.2.50-7.2.57 ПУЭ, изд.7. 

7. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Приведено проектное решение по организации электропитания вызывной 

системы для МГН, приведены данные по организации аварийного освещения 

в зоне безопасности МГН. 

8. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Приведено проектное решение по применению устройств защитного 

отключения дифференциального тока в электрических сетях проектируемого 

здания для защиты людей от поражения электрическим током. 

9. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), графическая часть. В проектной 

документации представлены схемы размещения силового 

электрооборудования, расположение светильников рабочего и аварийного 

освещения с указанием нормируемой освещенности помещений, расстановка 

световых указателей расположения пожарных кранов, «Выход», направления 

движения. 

10. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Приведено проектное решение по отключению вентиляционных систем и 

систем кондиционирования при пожаре. 

11. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Приведены сведения о присоединении направляющих лифта к системе 

уравнивания потенциалов. 

12. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Изменен шаг ячеек молниеприемной сетки в соответствии требованиям 
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п. 3.3.3. СО-153-34.21.122-03. Разночтение текстовой и графической части 

устранено. 

13. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1), текстовая, графическая части. 

Изменен материал заземляющего устройства. 

14. Том 5.1.2 (19000292/834.6-ИОС1.2). Приведено обоснование на 

проектирование системы АСКУЭ (Изменение № 1 в Задание на 

проектирование от 18.05.2020). 

15. Том 5.1.4 (19000292/834.6-ИОС1.4). Приведено обоснование на 

проектирование архитектурной подсветки здания (Изменение № 1 в Задание 

на проектирование от 18.05.2020). 

16. Том 5.1.5 (19000292/834.6-ИОС1.5). Приведено обоснование на 

проектирование системы охранно-защитной дератизационной системы ОЗДС 

(Изменение № 1 в Задание на проектирование от 18.05.2020). 

 

4.2.3.5. В части водоснабжения и водоотведения 

1. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ). Представлена измененная редакция 

технических условий на подключение к существующим сетям хозяйственно-

бытовой канализации с содержанием данных по разрешаемому объему 

сброса сточных вод, достаточному для подключения объекта. 

2. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ). В исходно-разрешительной 

документации приведены данные о кольцевании существующих наружных 

водопроводных сетей. 

3. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ). Представлены технические условия на 

отведение поверхностных сточных вод с территории проектируемого 

объекта. 

4. Том 5.2.1 (19000292/834.6-ИОС2.1). Представлен план с 

внутренними сетями противопожарного водопровода. 

5. Том 5.2.1 (19000292/834.6-ИОС2.1). Вводы водопроводов 

объединены до повысительных насосов, подающих воду на хозяйственно-

питьевые нужды. 

6. Том 5.2.1 (19000292/834.6-ИОС2.1). Представлены проектные 

решения по установке счетчиков учета горячей воды. 

7. Том 5.2.2 (19000292/834.6-ИОС2.2). В текстовой части подраздела по 

водопроводным сетям: 

- приведено описание и обоснование схемы прокладки наружных 

водопроводных сетей, условий их прокладки, глубины заложения, сведения о 

материале трубопроводов и колодцев; 

- представлены сведения по покрытию внутренних сетей 

противопожарного водопровода. 

8. Том 5.2.2 (19000292/834.6-ИОС2.2). Представлены проектные 

решения по обеспечению наружного пожаротушения здания (в т.ч. с 

указанием сведений по принятому расходу воды). 

9. Том 5.3.1 (19000292/834.6-ИОС3.1). Исключено устройство 

жироуловителя на выпуске производственной канализации. 

10. Том 5.3.1 (19000292/834.6- ИОС3.1). При устройстве открытого 
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выпуска дождевых вод из внутреннего водостока предусмотрены решения по 

отводу талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. 

11. Том 5.2.1 (19000292/834.6-ИОС2.1), Том 5.3.1 (19000292/834.6-

ИОС3.1), Том 5.6.3 (19000292/834.6-ИОС6.3), Том 5.6.4 (19000292/834.6-

ИОС6.4). Планы внутренних канализационных сетей, а также сетей 

хозяйственно-питьевого (холодного и горячего) водоснабжения здания 

приведены в соответствие технологической части проектной документации. 

12. Том 5.3.2 (19000292/834.6-ИОС3.2). В текстовой части подраздела 

приведено описание и обоснование схемы прокладки наружных 

канализационных сетей, условий их прокладки, глубины заложения, 

сведения о материале трубопроводов и колодцев. 

13. Том 5.3.2 (19000292/834.6-ИОС3.2). Представлены решения по 

отведению поверхностных стоков с прилегающей территории 

проектируемого объекта. 

14. Том 5.3.2 (19000292/834.6-ИОС3.2). Представлен план наружных 

канализационных сетей. 

15. Том 11.3 (19000292/834.6-СМ3). Объемы работ, включенные в 

ведомость, откорректированы с учетом измененных проектных решений в 

части водоснабжения и водоотведения. 

 

4.2.3.6. В части систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

1. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Представлены планы с 

разводкой систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

2. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1), прил. 2. Для обоснования 

принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха помещений представлен расчет совокупного 

выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с 

учетом совместного использования строительных материалов, применяемых 

в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с 

методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 26.10.2017 № 

1484/пр. 

3. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Представлено Изменение № 1 от 

18.05.2020 в задание на проектирование, которое дополнено требованием об 

устройстве воздушно-тепловых завес у главного входа в здание и входа в 

кафе.  

4. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). В таблице характеристик 

отопительно-вентиляционных систем приведена температура нагрева воздуха 

тепловыми завесами. 

5. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Решен вопрос отвода дренажей 

из помещения венткамеры с приточными установками: в помещении 

предусмотрен трап (см. 19000292/834.6-ИОС3). 

6. Том  5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Для догрева приточного воздуха 

до температуры +23C (система П5) в воздуховоде, на ответвлении к 

гардеробным при душевых, предусмотрен канальный электрический 
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воздухонагреватель. 

7. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Устранено несоответствие в 

части пределов огнестойкости противопожарных клапанов: предел 

огнестойкости принят EI 30. 

8. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Выполнено требование п. К.2 

прил. К СП 60.13330.2016: толщина листовой стали для воздуховодов 

размерами от 300 мм до 1000 мм (размер большей стороны) принята 0,7 мм. 

9. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Для транзитных воздуховодов 

выполнено требование: толщина стали воздуховодов не менее 0,8 мм. 

10. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Указан срок службы 

примененных в проектной документации отопительных приборов, 

оборудования и труб. 

11. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1), табл. 1. Предусмотрен 

положительный дисбаланс в помещениях с кондиционированием воздуха 

(зрительный зал, кафе) из расчета создания разности давления не менее 10 

Па, но не менее 100 м
3
/ч на каждую дверь защищаемого помещения в 

соответствии с пп. 7.5.3, 7.5.4 СП 60.13330.2016. 

12. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1), разд. 9. Указана категория 

электроснабжения оборудование систем вентиляции (вторая), в том числе  

противодымной вентиляции (первая). 

13. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). В текстовой части 

откорректирована информация об удалении дыма и газов после пожара из 

помещений, оборудованных автоматическим пожаротушением. 

14. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1). Выполнена последовательность 

действия систем противодымной защиты, которая обеспечивает 

опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции на 20 с 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 

15. Том 11.3 (19000292/834.6-СМ3). Сведения, приведенные в 

ведомостях объемов работ, откорректированы с учетом измененных 

проектных решений в части отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха по замечаниям экспертизы. 

 

4.2.3.7. В части систем теплоснабжения 

1. Том 5.4.4 (19000292/834.6-ИОС4.4). Разработан новый том 4.4 

«Тепловые сети». Представлены проектные решения по прокладке наружных 

тепловых сетей от точки подключения на границе земельного участка 

согласно техническим условиям. 

2.  Том 5.4.4 (19000292/834.6-ИОС4.4). Представлены Технические 

условия на подключение к системе теплоснабжения, которые содержат 

данные по максимально разрешенной суммарной тепловой нагрузке, 

достаточной для подключения объекта. 

3. Том 5.4.2 (19000292/834.6-ИОС4.2). В разделе 1 «Общие положения» 

пояснительной записки 19000292/834.6-ИОС4.2.ПЗ исключены ссылки на 

недействующие нормативные документы. 

4. Том 5.4.2 (19000292/834.6-ИОС4.2). В разделе 2 «Основные 
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проектные решения» пояснительной записки 19000292/834.6-ИОС4.2.ПЗ 

добавлена информация о категории потребителя по надежности 

теплоснабжения, а именно «Категория центра культурного развития по 

надежности теплоснабжения - вторая». 

5. Том 5.4.2 (19000292/834.6-ИОС4.2). Спецификация оборудования, 

изделий и материалов приведена в соответствие с проектными решениями. 

 

4.2.3.8. В части систем объектов информатизации и связи 

1. Том 5.5.2 (19000292/834.6-ИОС5.2). В томе представлены проектные 

решения по оснащению поста охраны «тревожной кнопкой» 

2. Том 5.6.1 (19000294/834.6-ИОС6.1). Представлено обоснование 

перечня приобретаемого оборудования иностранного производства 

 

4.2.3.9. В части технологических решений объектов социально-

культурного назначения 

1. Том 5.6.3 (19000294/834.6-ИОС6.3), Том 5.6.4 (19000294/834.6-

ИОС6.4). В составе объекта представлена проектная документация по 

подразделу «Технологические решения». Принятые решения обоснованы 

технологическими расчетами. 

2. Том 11.3 (19000294/834.6-СМ3). Внесены изменения в ведомости 

объемов работ в соответствии с принятым технологическими решениями. 

 

4.2.3.10. В части систем автоматизации 

1. Том 5.5.4 (19000292/834.6-ИОС5.4) Представлены решения по 

автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения. 

2. Том 5.5.4 (19000292/834.6-ИОС5.4) Представлены решения по 

автоматизации противодымной вентиляции. 

3. Том 5.5.4 (19000292/834.6-ИОС5.4) Указаны нормативные 

требования, по которым должны вестись монтажные работы по системам 

автоматизации 

 

4.2.3.11. В части организации строительства 

1. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). В проекте организации 

строительства название объекта приведено в соответствие с названием 

объекта экспертизы.  

2. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1), п. 2. Представлена транспортная 

схема с указанием расстояний и направлений перевозки грузов на участок 

производства работ. 

3. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1), п. 6.1.3. Приведен перечень 

факторов, определяющих стесненные условия строительства в застроенной 

части населенного пункта. 

4. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Проектом не предусматривается 

проведение работ по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства. 

5. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1), п. 10. Временное обеспечение 
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строительства водой для производственных нужд предусматривается от 

существующих городских сетей. 

6. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1), п. 9.8.1. Технологическая 

последовательность работ при возведении объекта откорректирована с 

учетом принятых решений смежных разделов проектной документации. 

7. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1), п. 7.2. Представлены решения в 

части организации строительства инженерных сетей. 

8. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Проектное решение в части 

«удаления грунта со строительной площадки на специализированный 

полигон» – исключено из проекта.  

9. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Описание решений в части 

устройства свайных фундаментов – исключено из проекта в соответствии с 

конструктивными решениями. 

10. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Представлены сведения в части 

вывоза и утилизации отходов. 

11. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1), п. 20. Расчет продолжительности 

строительства откорректирован с учетом требований СНиП 1.04.03-85. 

12. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Календарный план строительства 

объекта дополнен данными о распределении капитальных вложений по 

периодам строительства объекта. 

13. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Графическая часть проекта 

дополнена продольным разрезом строящегося здания на участке возведения 

конструкций методом «на себя». На стройгенплане указаны инженерные сети 

и источники обеспечения строительной площадки водой и электроэнергией. 

14. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Раздел «Проект организации 

строительства» приведен в соответствие со смежными разделами проектной 

документации. 

15. Том 11.3 (19000292/834.6-СМ3). Ведомость объёмов работ 

приведена в соответствие с проектными решениями в части организации 

строительства. 

 

4.2.3.12. В части охраны окружающей среды 

1. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), Том 8.2 (19000292/834.6-ООС2). 

Определено количество источников выбросов загрязняющих веществ в 

период строительства и эксплуатации объекта; в расчетах рассеивания 

учтено фоновое загрязнения атмосферы; указано расстояние до нормируемых 

территорий; поправочный коэффициент в расчете концентраций принят 0,8 

ПДК для рекреационных территорий; представлены выводы по расчетам 

концентраций загрязняющих веществ. 

2. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), Том 8.2 (19000292/834.6-ООС2). 

Предоставлена информация об отсутствии поверхностных водных объектов в 

границах производства работ. 

3. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1). Представлена перечетная ведомость 

вырубаемой древесно-кустарниковой растительности в границах 

производства работ, дендроплан зеленых насаждений. Предоставлен Акт 
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обследования зеленых насаждений комиссией Местной администрации 

г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10.07.2020 № 45-1-

23/6010, администрация не возражает против вырубки зеленых насаждений, 

компенсация за вырубку зеленых насаждений не требуется. 

4. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), Том 8.2 (19000292/834.6-ООС2). 

Результатами ИЭИ подтверждено отсутствие растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Кабардино-Балкарской Республики в границах производства работ; указано 

количество вырубаемой древесно-кустарниковой растительности. 

5. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1). Материалами ИЭИ подтверждено 

отсутствие в границах работ ПСП. 

6. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), Том 8.2 (19000292/834.6-ООС2). 

Учтены отходы строительства с учетом ресурсной ведомости ПОС. 

Представлена таблица общего количества образующихся отходов 

строительства и эксплуатации их дальнейшее использование. 

7. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1). Представлена программа 

производственного экологического контроля (мониторинга) в период 

строительства и эксплуатации объекта. 

8. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1). Расчет платежей за выбросы 

загрязняющих веществ и размещение отходов выполнен с учетом  

постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2016 № 913, 

постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758; постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.01.2020 № 39 «О применении в 

2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

9. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), Том 8.2 (19000292/834.6-ООС2). 

Представлены графические материалы, на которых указаны участки 

размещения объекта и границы зон с особыми условиями использования 

территории. 

 

4.2.3.13. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

1. Том 1.2.2 (19000292/834.6-ИЭИ). В техническом отчете по 

инженерно-экологическим изысканиям представлены сведения 

уполномоченных органов в части размещения проектируемого объекта 

относительно зон санитарно-защитных зон кладбищ, зон санитарной охраны 

поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения. 

2. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), п. 6.2.4. Представлена оценка 

шумового воздействия на время эксплуатации для проектируемого объекта, 

представлена карта-схема с обозначением источников шума и расчётных 

точек. 

3. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), п. 5.2. Представлены расчеты 

шумового воздействия на период строительства, графические материалы с 

обозначением источников шума, расчетных точек, представлены ожидаемые 

уровни шума во время строительства на территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания согласно расчетам. 
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4. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1), Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1). 

В графической части томов 2.1, 8.1 указано размещение автостоянки для ЦКР 

по отношению к существующим объектам и территориям с нормируемыми 

показателями качества среды обитания с соблюдением санитарного разрыва. 

5. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1). Для сбора и накопления отходов, в 

виду стесненности территории, предусмотрена мусорокамера в здании. 

6. Том 2.1 (19000292/834.6-СПОЗУ1), п. 8, графические материалы. 

Том 2.1 дополнен графическим материалом с указанием автостоянки на 32 

машино-места на смежной территории, согласно письмам Администрации 

г.о. Нальчик от 26.02.2020 № 45-1-23/1735 и от 20.02.2020 № 1-09/31. 

7. Том 8.1 (19000292/834.6-ООС1), п. 6.2.4. Возможность размещения 

венткамеры смежно с музейно-выставочным помещением обоснована 

расчетом ожидаемых уровней шума в указанных помещениях. 

8. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1). Обосновано принятое проектное 

решение по отделке пола ковролином в многоцелевом зрительном зале, 

заменен на ковролин с возможностью мойки, дезинфекции и отвечающий 

требованиям эксплуатации, предъявляемым к полу в местах с высокой 

степенью проходимости. 

9. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1). По предприятию общественного 

питания: исключена отделка глазурованной плиткой на всю высоту в 

кладовой сухих продуктов, загрузочной, ПУИ, коридоре, предусмотрена 

покраска на высоту не менее 1,7 м влагостойкой краской. 

10. Том 5.6.4 (19000292/834.6-ИОС6.4), Том 5.6.3 (19000292/834.6-

ИОС6.3). Представлен новый том 5.6.3 «Технологические решения. 

Предприятия питания» и том 5.6.4 «Технологические решения. 

Универсальные учебные классы, танцевально-гимнастический зал, 

выставочное пространство, зрительный зал». 

11. Том 5.6.4 (19000292/834.6-ИОС6.4). Представлены сведения о 

профессионально-квалификационном составе работников с распределением 

по группам производственных процессов. 

12. Том 5.6.4 (19000292/834.6-ИОС6.4). В помещениях 5.1 и 5.2 

размещение рабочих мест с ПЭВМ предусмотрено с учетом требований 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

13. Том 3.1 (19000292/834.6-АР1). Представлены расчеты КЕО в 

нормируемых по этому показателю помещениях строящегося здания. 

14. Исходно-разрешительная документация. Санузлы при раздевалках 

и душевых для танцевально-гимнастического зала не предусмотрены в 

соответствии с п. 2.2 Изменения № 2 задания на проектирование, 

утвержденного руководителем ФГКУ «Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» от 03.07.2020. 

15. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1). В графической части 

представлены планировочные решения с искусственным освещением и 

принятым значениями освещенности. 

16. Том 5.2 (19000292/834.6-ИОС2), Том 5.3 (19000292/834.6-ИОС3). В 

графической части представлены планы внутренних сетей хозяйственно-
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питьевого (холодного и горячего) водоснабжения и водоотведения здания. 

17. Том 5.3 (19000292/834.6-ИОС3). Исключен жироуловитель на 

выпуске производственной канализации. 

18. Том 5.2 (19000292/834.6-ИОС2), Том 5.3 (19000292/834.6-ИОС3). В 

мусоросборной камере предусмотрены: подводка горячей и холодной воды, 

водоразборный смеситель, в полу трап, присоединенный к хозяйственно-

бытовой канализации здания, представлены данные по отделке пола 

мусоросборной камеры. 

19. Том 5.4.1. (19000292/834.6-ИОС4.1). В графической части 

представлены планы с разводкой систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования. 

20. Том 6.1 (19000292/834.6-ПОС1). Представлены данные по группам 

производственных процессов во время строительства. Состав санитарно-

бытовых помещений предусмотрен с учетом групп производственных 

процессов. 

 

4.2.3.14. В части обеспечения пожарной безопасности 

1. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 7, 16. Приведена информация о 

классе функциональной пожарной опасности универсальных классов 

(помещений) – Ф4.3 (ст. 6.1, ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ). 

2. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 14, 48, прил. В. Приведена 

информация о подъезде пожарных автомобилей, возможности обеспечения 

деятельности пожарных подразделений на объекте защиты (пп. 8.1, 8.3 

СП 4.13130.2013, документы предварительного планирования действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ). 

3. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) прил. Г. Приведена информация о 

сквозном проезде пожарной техники (подп. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

4. Том 9.1(19000292/834.6-ПБ1) лист 14. Устранено разночтение по 

диаметру магистрального водопровода по ул. Ашурова (ч. 2 ст. 62 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

5. Том 1.1 (19000292/834.6-ПЗ) лист Том 5.5.2 (19000292/834.6-

ИОС2.2) лист 9, Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 14. Предусмотрела 

установка двух пожарных гидрантов в соответствии с Техническими 

условиями на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 

выданными МУП «Водоканал» 21.02.2020 № 18А (п. 5.2 СП 8.13130.2009). 

6. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 22. Приведена информация об 

огнезащитной обработке деревянных полов эстрады (планшет сцены) до 

класса пожарной опасности не ниже КМ2 (ч. 1, 6 ст. 134 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.11, 5.4.12 СП 4.13130.2013). 

7. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 22. Приведена информация о 

выполнении несущих элементов планшета сцены из негорючих материалов 

(НГ) (ч. 1, 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.11 

СП 4.13130.2013). 
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8. Том 3 (19000292/834.6-АР1) листы 13, 19. Приведена информация о 

покрытии полов в кинозале ковролином (класс пожарной опасности не более 

КМ2) (ч. 1, 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

9. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 23. Приведена информация о 

материалах для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков 

(не ниже КМ1) и материалах для покрытия пола (не ниже КМ2) в 

гардеробных помещениях зданий подкласса Ф2.1 (ч. 13 ст. 134 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

10. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) листы 24, 25. Устранены 

разночтения по месту нахождения пожарного подразделения и месту 

получения сообщения о пожаре (ч. 1 ст. 76 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ). 

11. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 30, 32. В системах 

противопожарной защиты принят тип исполнения кабельного изделия -

FRHF (ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.9 

СП 6.13130.2012, табл. 2 ГОСТ 31565-2012). 

12. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 32. Объект защиты 

обеспечивается огнетушителями с рангом тушения модельного пожара 2А, 

55В (прил. 1 к Правилам противопожарного режима в Российской 

Федерации). 

13. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 49. Из коридора в осях 1-4/Б-В 

предусмотрен второй эвакуационный выход  (ч. 1 ст. 89 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.1.15, 6.2.1, 6.3.1 СП 1.13130.2009). 

14. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 49, Том 3 (19000292/834.6-АР1) 

листы 14, 20, 21. Общие пути эвакуации предусмотрены с ограждающими 

конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п. 7.9 

СП 160.1325800.2014). 

15. Том 5.5.1 (19000292/834.6-ИОС5.1) лист 21. Не приведено 

обоснование отсутствия Световые оповещатели «Выход» запроектированы, 

в том числе над эвакуационными выходами из зрительного зала (по оси И), а 

также залов (помещения поз. 5.4, 6.1, 7.1) (п. 5.3 СП 3.13130.2009, п. 5.1.5 

СП 256.1325800.2016, п. 7.111 СП 52.13330.2011). 

16. Том 5.5.1 (19000292/834.6-ИОС5.1) лист 21. На путях эвакуации 

(коридоры по оси 1-4/Б-В, 15-16/Г-Д) предусмотрена установка световых 

знаков безопасности, однозначно указывая направления эвакуации (п. 7.111 

СП 52.13330.2011). 

17. Том 5.5.1 (19000292/834.6-ИОС5.1) лист 23. В помещении поз. 3.2 

предусмотрена установка звукового (речевого) оповещателя (пп. 4.1, 4.2, 4.8 

СП 3.13130.2009). 

18. Том 5.5.1 (19000292/834.6-ИОС5.1) лист 30, Том 9.3 

(19000292/834.6-ПБ3) лист 18. Приведена информация по материалам 

дюбелей (дюбель стальной с шурупом-саморезом) для крепления трубы 

гофрированной, коробов пластиковых в кабельных линиях систем 

противопожарной защиты (ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ, п. 4.9 СП 6.13130.2012). 
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19. Том 9.3 (19000292/834.6-ПБ3) лист 8. Площади помещений, 

защищаемые АУПТ, соответствуют площадям помещений, указанным в 

томе 3 (19000292/834.6-АР1) лист 14 (п. 8.5.1 СП 5.13130.2009). 

20. Том 3 (19000292/834.6-АР1) листы 16, 19. В цоколе внутреннего 

двора и эксплуатируемой кровле используется негорючий утеплитель (ч. 6 

ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

21. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1) лист 17. Приведена схема 

размещения аварийного освещения. 

22. Том 5.1.1 (19000292/834.6-ИОС1.1) лист 9. Приведена информация 

о I категории надежности электроснабжения электроприемников систем 

противопожарной защиты (п. 4.6 СП 6.13130.2013). 

23. Том 5.2.1 (19000292/834.6-ИОС2) лист 17. Приведен план сетей 

внутреннего противопожарного водопровода. 

24. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 32, Том 5.2.1 (19000292/834.6-

ИОС2) лист 12. Расход воды на внутреннее пожаротушение (2×3,7 л/с) 

принят с учетом высоты зрительного зала, считая от пола до наивысшей 

точки перекрытия (покрытия) (п. 4.1.8 СП 10.13130.2009). 

25. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) лист 33. Приведено обоснование 

(отсутствие постоянного и временного пребывания людей с числом более 

одного человека на 1 м
2
) отсутствия удаления продуктов горения при 

пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из помещения 

поз. 7.1 (подп. «ж» п. 7.2 СП 7.13130.2013). 

26. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1) прил. 1. Приведен расчет 

систем вытяжной противодымной вентиляции с учетом высоты помещения 

поз. 1.3, количества горючих веществ, а также размеров (объема) зального 

помещения (п. 7.4 СП 7.13130.2013). 

27. Том 5.4.1 (19000292/834.6-ИОС4.1) лист 28. На принципиальной 

схеме дымоудаления и компенсации указана высота установки крышных 

вентиляторов дымоудаления из вестибюля (поз. 1.3) для обеспечения 

высоты выброса в атмосферу не менее 2 м от кровли из горючих материалов 

(подп. «г» п. 7.11 СП 7.13130.2013). 

28. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) прил. Б. Приведен расчет категории 

производственных и складских помещений с указанием вида горючих 

веществ и материалов, их количества и способа размещения пожарной 

нагрузки (ст. 6.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1, 5.2 

СП 12.13130.2009). 

29. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) прил. А. Приведен расчет 

обеспечения своевременной эвакуации МГН (п. 5.2.27 СП 59.13330.2012). 

30. Том 9.1 (19000292/834.6-ПБ1) прил. А. Приведен расчет путей 

эвакуации зрительного зала за необходимое время, приведенное в табл. 11 

п. 6.1.31 СП 1.13130.2009 . 

31. Том 10.2 (19000292/834.6-ТБЭ) лист 32. Приведена информация о 

периодичности проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц 

и ограждений на крышах, периодичности испытания систем противодымной 

вентиляции (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
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ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ Р 53300-2009, СП 255.1325800.2016, 

СП 160.1325800.2014). 

 

4.2.3.15. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

1. Том 4.1.1 (19000292/834.6-КР1), Том 10 (19000292/834.6-ОДИ). Из 

текстовой части тома 4.1 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», тома 10 «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения» исключены сведения об оснащении проектируемого здания 

лифтом для доступа МГН. 

 

4.2.3.16. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Том 12.1 (19000292/834.6-ГОЧС). Раздел 12.1 переработан с учетом 

изменений и дополнений, внесенных в проектную документацию по 

вопросам пожарной безопасности. 

 

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

дату представления сметной документации для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 

заключения (повторной) экспертизы 

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 
представления 

сметной 

документации  

на дату 
утверждения 

заключения 

экспертизы 

Изменение 

(+/-) 

В базисном уровне цен  

Всего, -* 29 944,43 - 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы -* 14 317,99 - 

- оборудование -* 12 833,33 - 

- прочие затраты,  -* 2 793,11 - 

в том числе проектно-

изыскательские работы 
 

-* 

 

2 431,22 

 

- 

Возвратные суммы -* - - 

В текущем уровне цен (с НДС)** 

Всего, 192 807,88 212 438,67 +19 630,79 
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Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 

представления 

сметной 
документации  

на дату 

утверждения 

заключения 
экспертизы 

Изменение 

(+/-) 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 

(без НДС) 

 

125 278,37 

 

109 175,22 

 

-16 103,15 

- оборудование (без НДС) -16 103,15 52 873,32 +37 858,17 

- прочие затраты (без НДС) 20 379,72 14 984,56 -5 395,16 

в том числе проектно-

изыскательские работы (без НДС) 

 

14 942,66 

 

12 776,53 

 

-2 166,13 

- налог на добавленную стоимость -2 166,13 35 405,57 +3 270,93 

Возвратные суммы - - - 

* - В первоначально представленной сметной документации сводный 

сметный расчет (далее - ССР) в базисном уровне цен не представлен. 

** - Первоначально представленная сметная стоимость указана в 

уровне цен по состоянию на IV квартал 2019 года, сметная стоимость на дату 

утверждения заключения экспертизы в уровне цен по состоянию на I квартал 

2020 года. 

Сметная документация приведена в соответствие с требованиями 

сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 

сметных нормативов. При этом локальные сметные расчеты 

откорректированы в части применения единичных расценок, в соответствии 

с технологическими схемами производства работ, уточнения объемов работ, 

устранения арифметических ошибок, с учетом исключения необоснованных 

видов затрат. 

Увеличение сметной стоимости по отношению к первоначально 

представленной сметной документации обусловлено корректировкой 

сметной документации по замечаниям экспертизы, добавлены объемы на 

прокладку наружных инженерных сетей, благоустройство территории, 

учтены ранее упущенные затраты по технологическим решениям. 

В результате общая сметная стоимость строительства объекта 

капитального строительства определена: 

- в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) в сумме – 

29 944,43тыс. руб. без НДС; 

- в текущем уровне цен по состоянию на I квартал 2020 года в сумме – 

212 438,67 тыс. руб. с учетом НДС. 

 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) выполнены в сметно-

нормативной базе 2001 года (на 01.01.2000) по сборникам федеральных 

единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001), 

сборнику федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 

оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001), сборнику 

федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг-
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2001) в редакции 2020 года (приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр 

с последующими изменениями). 

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сборниках 

сметных цен базисного периода времени, принята по прайс-листам в 

текущем уровне цен с пересчетом методом «обратного счета» в базисный 

уровень цен 2001 года (на 01.01.2000). 

Накладные расходы в ЛСР определены в процентах от фонда оплаты 

труда рабочих (строителей и механизаторов) (далее – ФОТ) по видам работ в 

соответствии с Методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, принятыми и 

введенными в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в ЛСР определена в процентах от ФОТ по видам 

работ в соответствии с Методическими указаниями по определению 

величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001, принятыми и 

введенными в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, 

с учетом положений письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 

«О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». 

Нормы затрат на строительство титульных временных зданий и 

сооружений приняты в размере 1,8% согласно п. 4.2 (школы, детские сады, 

ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные 

галереи и другие здания гражданского строительства) приложения 1 

Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного и введенного в действие с 

15.05.2001 постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45. 

Нормативы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время приняты в размере 0,5% согласно п. 11.4 

(Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады 

и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального 

хозяйства), таблицы 4 приложения 1 Сборника сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время ГСН 81-05-02-2007, рекомендованному к применению письмом 

Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 

2% от сумм итогов глав 1-12 сводного сметного расчета (далее – ССР) 

согласно п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации (далее – МДС 81-35.2004). 

ССР составлен в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000). 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года (на 

01.01.2000) в текущий уровень выполнен по структуре капитальных 

вложений в соответствии с п. 5 Общих положений Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной 

приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр, на I квартал 2020 года по 

следующим индексам изменения сметной стоимости, рекомендованным 

письмом Минстроя России от 07.04.2020. №13436-ИФ/09: 

- 7,64 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-
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Балкарской Республики по объекту строительства «Объекты культуры» 

(приложение № 1); 

- 8,92 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-

Балкарской Республики по объекту строительства «Сети наружного 

освещения» (приложение № 1); 

- 9,17 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-

Балкарской Республики по объекту строительства «Внешние инженерные 

сети канализации» (приложение № 1); 

- 5,72 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-

Балкарской Республики по объекту строительства «Внешние инженерные 

сети водопровода» (приложение № 1); 

- 5,22 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-

Балкарской Республики по объекту строительства «Подземная прокладка 

кабеля с медными жилами» (приложение № 1); 

- 6,26 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-

Балкарской Республики по объекту строительства «Внешние инженерные 

сети теплоснабжения» (приложение № 1); 

- 12,4 на пусконаладочные работы к ФЕР-2001 для Кабардино-

Балкарской Республики (приложение № 1). 

Письмом Минстроя России от 25.02.2020. №6369-ИФ/09: 

- 4,12 на оборудование по отрасли «По объектам непроизводственного 

назначения» (приложение № 3); 

- 10,87 на прочие работы и затраты (кроме затрат главы 12 ССР) по 

отрасли «По объектам непроизводственного назначения» (приложение № 2). 

Письмом Минстроя России от 19.02.2020. №5414-ИФ/09: 

- 4,32 на проектные работы (приложение № 2) х 1,19 (письмо Госстроя 

России от 16.07.2003 № НЗ-4316/10); 

- 4,40 на изыскательские работы (приложение № 2) х 1,266 (письма 

Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 и от 07.10.1999 № АШ-3412/10). 

Затраты на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий – 5,44 (коэффициент, 

отражающий инфляционные процессы в 2020 году по отношению к уровню 

цен на 01.01.2001). 

Сумма налога на добавленную стоимость (далее – НДС) включена в 

сметную стоимость строительства в текущем уровне цен в соответствии с 

п. 4.100 МДС 81-35.2004. 

 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

определена на основании сметных нормативов. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие 

результатам следующих инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических; 

- инженерно-геологических; 

- инженерно-гидрометеорологических; 

- инженерно-экологических. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и 

требованиям технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации, и заданию на проектирование. 

 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным 

нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр 

сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 

утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией. 
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5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости 

строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены 

строительства 

Сметная стоимость строительства не превышает укрупненный 

норматив цены строительства. 

 

5.3.3. Вывод о достоверности или недостоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Сметная стоимость определена достоверно. 

 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объекту «Строительство Центра культурного 

развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Ашурова», соответствуют требованиям технических регламентов. 

Проектная документация по объекту «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Ашурова»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для 

ее подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. Оценка проведена на соответствие 

требованиям, действовавшим по состоянию на 02.06.2020. 

Сметная стоимость объекта «Строительство Центра культурного 

развития по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Ашурова» определена достоверно. 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
1)  Ишков Константин Михайлович 

направление деятельности: «59. Объекты 

информатизации и связи» 

аттестат № МС-Э-8-59-10635, дата выдачи - 30.03.2018, 

дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

012A 8072 00A6 ABE3 
A742 93AB 9CA7 841B 1F 
Действителен с 23.04.2020 

по 23.07.2021 
 

2)  Ханипов Ильдар Замирович 
направление деятельности: «31. Пожарная 

безопасность» 

аттестат № МС-Э-19-31-11232, дата выдачи - 

23.08.2018, дата окончания срока действия - 23.08.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

0E73 000A AB46 8744 
3D30 D495 03A3 87 

Действителен с 19.11.2019 
по 19.02.2021 
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3)  Перова Мария Николаевна 
направление деятельности: «32. Инженерно-

технические мероприятия ГО и ЧС» 

аттестат № МС-Э-8-32-10643, дата выдачи - 30.03.2018, 

дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

013D 71E8 00A6 ABB5 
944E 058F 7120 AE00 66 

Действителен с 23.04.2020 
по 23.07.2021 

 
4)  Строителева Оксана Николаевна 

направление деятельности: «36. Системы 
электроснабжения» 
аттестат № МС-Э-16-36-11189, дата выдачи - 
08.08.2018, дата окончания срока действия - 08.08.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

23A9 7900 A8AA 4B93 
4B4C 5436 85F0 660A 

Действителен с 13.08.2019 
по 13.11.2020 

 
5)  Валеев Ильдус Кутдусович 

направление деятельности: «33. Промышленная 
безопасность опасных производственных объектов» 
аттестат № МС-Э-8-33-10625, дата выдачи - 30.03.2018, 
дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01B4 DCB7 00A7 AB0F 
BB4D 1252 5505 27D7 61 

Действителен с 24.04.2020 
по 24.07.2021 

 
6)  Классен Марина Владимировна 

направление деятельности: «30. Санитарно-
эпидемиологическая безопасность» 
аттестат № МС-Э-8-30-10637, дата выдачи - 30.03.2018, 
дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

012D E473 00A6 ABDB 
9840 9F57 3A58 AB37 FF 

Действителен с 23.04.2020 
по 23.07.2021 

 

7)  Галеева Светлана Владимировна 
направление деятельности: «5.2.11. Организация 

строительства» 

аттестат № МС-Э-2-5-5808, дата выдачи - 13.05.2015, 

дата окончания срока действия - 13.05.2021 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01C2 F5EA 00A5 AB52 
8A40 7BEC A297 0C99 D4 
Действителен с 22.04.2020 

по 22.07.2021 
 

8)  Князева Светлана Ивановна 
направление деятельности: «24. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания» 

аттестат № МС-Э-8-24-10638, дата выдачи - 30.03.2018, 

дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

019D 877B 00A6 AB86 
A74F 2CAF 0089 A9CF 11 
Действителен с 23.04.2020 

по 23.07.2021 
 

9)  Уханова Елена Анатольевна 
направление деятельности: «35.1 Ценообразование и 

сметное нормирование», 

аттестат № МС-Э-23-35-12213, дата выдачи - 

16.07.2019, дата окончания срока действия - 16.07.2024 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

0178 3EF0 00A6 AB95 834E 
B0A0 EC29 ABF2 D4 

Действителен с 23.04.2020 
по 23.07.2021 
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10)  Гумерова Роза Насиховна 
направление деятельности: «22. Инженерно-
геодезические изыскания» 
аттестат № МС-Э-8-22-10628, дата выдачи - 30.03.2018, 
дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

0171 0FF3 00A5 AB0B 
AF44 007B 3491 FCB6 34 

Действителен с 22.04.2020 
по 22.07.2021 

 
11)  Александрова Ольга Алексеевна 

направления деятельности: «26. Схемы планировочной 

организации земельных участков» 

аттестат № МС-Э-18-26-9975, дата выдачи - 14.11.2017, 

дата окончания срока действия - 14.11.2022 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01B7 0B8E 00A7 ABF5 
8642 EFA9 85CB 8AC6 37 
Действителен с 24.04.2020 

по 24.07.2021 
 

12)  Богданов Андрей Викторович 
направление деятельности: «5.2.4.2. Водоснабжение и 
водоотведение» 
аттестат № МС-Э-3-5-8176, дата выдачи - 07.02.2017, 
дата окончания срока действия - 07.02.2022 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 

Номер сертификата 0112 
ACB0 00A7 ABCB 8F4A 

2284 4385 AA93 94 
Действителен с 24.04.2020 

по 24.07.2021 
 

13)  Гохштанд Виталий Иосифович 
направление деятельности: «41. Системы 

автоматизации» 

аттестат № МС-Э-22-41-11308, дата выдачи - 

22.10.2018, дата окончания срока действия - 22.10.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

0162 527F 0020 AB74 984D 
0233 70BC B36E 36 

Действителен с 11.12.2019 
по 11.03.2021 

 

14)  Грошева Татьяна Борисовна 
направление деятельности: «5.2.4.3. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

аттестат № МС-Э-8-5-9094, дата выдачи - 21.06.2017, 

дата окончания срока действия - 21.06.2022 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 

Номер сертификата 0120 
6AF2 00A5 AB88 8940 
746A 0C03 BAC9 FB 

Действителен с 22.04.2020 
по 22.07.2021 

 

15)  Гумерова Светлана Анатольевна 
направление деятельности: «42. Системы 

теплоснабжения» 

аттестат № МС-Э-21-42-12151, дата выдачи - 

09.07.2019, дата окончания срока действия - 09.07.2024 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

 01 04 5080 0020 AB61 A142 
8D61 75DA 65CD 66 

Действителен с 11.12.2019 
по 11.03.2021 

 

16)  Калмыкова Зарема Геннадьевна 
направление деятельности: «23. Инженерно-
геологические изыскания и инженерно-геотехнические 
изыскания» 
аттестат № МС-Э-26-23-11406, дата выдачи - 
07.11.2018, дата окончания срока действия - 07.11.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01F1 84AD 0068 ABA9 
9942 65D1 416D E388 DE 
Действителен с 21.02.2020 

по 21.05.2021 
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17)  Козицкий Виктор Григорьевич 
направление деятельности: «5.2.2. Объемно-

планировочные решения» 

аттестат № МС-Э-11-5-9486, дата выдачи - 28.08.2017, 

дата окончания срока действия - 28.08.2022 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01A9 EF84 00A6 ABFC 
BE4C CF00 4CC2 BB8E A3 
Действителен с 23.04.2020 

по 23.07.2021 
 

18)  Викторова Надежда Прокопьевна 
направление деятельности: «28. Конструктивные 

решения» 

аттестат № МС-Э-7-28-10592, дата выдачи - 30.03.2018, 

дата окончания срока действия - 30.03.2023 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

0129 0382 008A ABC6 
AF4B 5B35 A654 A57B AB 
Действителен с 26.03.2020 

по 26.03.2021 

19)  Альберти Светлана Витальевна 
направление деятельности: «63. Объекты социально-

культурного назначения» 

аттестат № МС-Э-10-63-11828, дата выдачи – 

01.04.2019, дата окончания срока действия – 01.04.2024 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01AE 1BB6 0080 AB9D 
954A 1A0F ACA6 E53E E9 
Действителен с 16.03.2020 

по 16.03.2021 
 

20)  Коцур Сергей Владимирович 
направления деятельности: «25. Инженерно-

экологические изыскания» 

аттестат № МС-Э-30-25-12353, дата выдачи - 

21.08.2019, дата окончания срока действия - 21.08.2024 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

0317 4289 0025 AC51 
BA4E 05D7 647E 99C3 77 
Действителен с 28.08.2020 

по 28.08.2021 
 

21)  Сваренко Вера Васильевна 
направление деятельности: «5.2.5. Охрана окружающей 

среды» 

аттестат № МС-Э-15-5-9810, дата выдачи - 24.10.2017, 

дата окончания срока действия - 24.10.2022 

Подписано сертификатом 
электронной подписи 
Номер сертификата 

01B2 F921 01E6 ABE1 874F 
4A4F 355D 7404 E6 

Действителен с 26.06.2020 
по 26.06.2021 

 

 


